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Situation de 'immeuble visité par :

66, av de la Republigue

93200 ST DENIS

Designation des locaux

Appartement T1 comprenant :
Cuisine, Segjour. Salle d'eau

Lot M°: 17
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rrace nabpitable

MN® dossier : 2021-08-010

Superficie de la partie privative : 18.58 m?
DIX HUIT METRES CARRES ET CINQUANTE HUIT CENTIEMES

Surface en m# non
Superficie ; PIEES on comple Superficie en m?
Designation des locaux privative en m# Surface habitable en dang la Lsuper:lme hors
= Loi Carrez » &y privaiive el 1a « Loi Carrez »
surface habitable
{=1.80 m)
Cuisine 7.43 7.43
Sejour 8.69 8.69
Salle d'eau 2.46 2.46
Totaux 18.58 m# 18.58 m* 0.00 m# 0.00 m#

et de I'habitation : 18.58 m?

Conformément a la Loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 :
Surface habitable du bien au sens de I'article R111-2 du code de la construction

Propriétaire

Mom et prénom :
Adresse :
Code Postal — Ville :

66, av de la Republigue
93200 - ST DENIS
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Execution de la mission

Accompagnateur en présence de Maitre ROBILLARD
Date d'intervention : 25/08/2021
Documents fournis : PVD

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

Entreprise de diagnostic AJDIAGNOSTICS Teél :08 80 66 93 8O
3, rue Jean Mermoz Fax : 01 45 76 93 B8O
94510 La Queue en Brie Email :

ajdiagnostics@gmail.com
N® SIRET 502 416 977 00010
Assurance Responsabilité Civile ALLIANZ Police n® 808 109 098 (30 septembre 2021)
Professionnelle
Mom et prénom de 'opérateur

Reférences réeglementaires

- Loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et un urbanisme rénove dite loi = Alur = et

plus particulierement l'article 54 modifiant I'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

- Certification de la superficie privative conformément a 'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publie le 12

décembre 1965.

- Article L721-2 du code de la construction et de I'habitation.

- Article R111-2 du code de la construction et de I'habitation.

- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite

« loi CARREZ =,
ART.4.1 du decret n°87-532 du 23 mai 1997 La superficie de fa partie privative d'un lot ou d'une
fraction de lot mentionnee a ('article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des
locaux clos ef couverfs apres deduction des surfaces occupees par les murs,cloisons,marches et
cages d'escalier, gaines,.embrasures de portes et de fenéfres. l n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauteur inférfeure a 1,80 métre.

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1957: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférisure 3
8 métres carrés ne sont pas pris en compte pourle calcul de la superficie menfionnée a l'ariicle 4.1.

ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authenligue constatant
la realisation de la vente.le notaire,ou I'auforité adminisirative qui authentifie la convention, remet aux
parties, conire émargement ou récepisse, une copie simple de l'acte signe ou un certificat
reproduisant ia clause de l'acte mentionnant Ia superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
du lot vendu, ainsi gu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsgue ces
dispositions ne sont pas reprises infégralement gdans l'acte ou fe certificat.

Fait & La Queue en Brie, le 26/08/2021

Par : AJDIAGNOSTICS
Mom et prénom de l'opérateur :

Signature de l'operateur

=
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ATTESTATION SUR L’THONNEUR
Dossier : 2021-08-010  27/08/2021

Situation du bien visité Propriétaire du bien visité
66, av de la République M.
03200 ST DENIS 66, av de la Républigue
93200 ST DENIS
Je soussigné de la société AJTDIAGNOSTICS atteste sur I'honneur Etre en situation réguliére an regard des

articles cités ci-dessous -

« Art. R. 271-1. - Pour I'application de 'article L. 271-6, il st recouru soit & une personne physigue dont les compétences ont 1€ certifiées
par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit & une personne morale employant des salariés ou constituée de
personnes physigues qui disposent des compétences certifiées dans les mémes conditions.

« La cerification des compétences est délivrée en fonction des connaissances technigues dans le domaine du bitiment et de 1"aptitude &
etablir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technigue.

« Les organismes autorisés i délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération
de l'organisation interne de l'organisme en cause. des exigences requises des personnes chargées des missions dexaminateur el de sa
capacité i assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic
technigque.

« Des arrétés des ministres chargés du logement, de la santé et de 'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées a Particle L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut étre
inférieur & 300 O euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

« Ar. R .2T71-3. - Lorsgque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document
par lequel elle atteste sur I'honneur go'elle est en situation réguliere au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en
mutériel et en personnel nécessaires i 'établissement des états, constats et dizgnostics composant le dossier:

« Art. R. 271-4. - Est pumi de 'amende prévue pour les contraventions de la cinguiéme classe le fait :

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 17 3 47 et au 67 de V'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences,
d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées &
l'article L. 271-6 ;

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;

« ¢} Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1® a 47 et au 6° de l'anticle L. 2714, 4 une personne qui
ne satisfait pas aux conditions de compétences. d'organisation el d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions

d'impartialité et dindépendance exigées a l'article L. 271-6.

« La récidive est punie conformément aux dispositions de 'article 132-11 du code pénal. »

Diossier ;2021-08-000  ZTHR2021
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Immobiliers

VGING R s

CATED

- CERTIFICAT DE COMPETENCES -

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est atiribuée
par GINGER CATED & :

Cette certification conceme les spécialités de diagnostics suivantes :

Intitulé du type de diagnostic|  Date Date
techﬂ*que Kikucbiiny 5 L | deffet - dimpkation |
——— po = -
c MIES EREe ww Taratwme ||
LR S vy e 2 _,umm | Oz | 3tio1/2003
== ._'...‘.-ﬂ‘ I'E' 'I i- ._ !L.-- £ I |
" bl;‘ i -I 3 mer Tk ||= L & ____________'; h J
whsions de des materinue et
c| procuits des lstes &, B ot C et Svaluations [
AMIANTE MENTION | B evamens v s | 01/02/2018 | 31/01/2023
Fissue dies rawaun de retrail oo de
: st ks
CBPE | Dhomadepe e | 20017 | 2022
=l - . | Ty —
ERat des installatiors mbériesnes
¢ |ELECTRICITE - g 11/10/2018 | 10/10/2023
R lmi— < | Eeetces imtaltations inbéimres de iz n:mma..";wagﬁ
i PR e i i e
R PLOMB Conat de e Donmion ssient | | mvtiiony | G220
T : m X ¥ T i " ._..- > .
¢ TERMITES Métropole ﬁ“ﬁm’z‘“ﬂ“ ook b & | 150012018 | 14/02/2023
Légenda; C=Canificaticn - R=Recartification i METEEAI DGEDTE
Le jeudi 11/10/2018
Respunsawe ues serummsanuns
Ginge
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V GING

CATED

R

- CERTIFICAT DE COMPETENCES -

Détail des textes réglementaires applicables au présent certificat

Intitulé du type de diagnostic technique
immabilier

Missons de reparage des mattraus of procuils des istes &
o B ol ivaluations perodiquas de ['alat de conservation des
rruitdna s el produits de la lisle A dans kes bitmends autres
guE cei rEdvant de L manton
Missions e repengge des maténaus 8 procuits das ises A
&1 B ol evaluations panodiques de [aiel de comearvation des
maténas of produlis da la fsle A dans dos immesbles de
grande hmsfeur. dans des 4 tablmssmants recavard du public
répandant aux calégores 1 4 4, dans des immeables de
Iravisl hébargainl phis ¢e I pErsanmes ou dans des
bdilimamnés mdusingls - Mssions Se mperages des matsraus
ofl produits de |z isle - Les sxamens vsimis i 'ssue des
Iravau e reirail ou o8 confinement

Arréte définissant les critéres de
certification des compétances

Agrild du I5 Juilel 2016 mocifie deSnissant kes cribenes.
de cantfication des compatences des perscones
physiguas opdratous de mparages, ddvaluation

piriodigue de lNitat de consereation des matdriaus et

produils contenant de famiante, et J ecamens visuss

apreE Iravaa dans e mmeubies Dilis 8t les onbbnes
& accridRation des oraniemes de canificalion

Cionstat de negque d'exposition au plomb
(CREF)
Diagnostic du risque dintokication pas le plomb des
peintures (DRIPF)
Contrdle apres traveux en présence de plomb dans ko
btiman (CTPR)

Arreh du 21 povernbee 2008 modife définissant las
crilaras oo cerfication des compéiences. des parsoNnes
physiques cpémtgums des constats de naqus
d'expoailion au plomb, des disgnaeslica du regue
dirdmntabon par b phomb dis peiituies ou dos
contréiben Bpnbs eEveux B0 prisence de plomb. ef e
cAibies O'RCCretaTian 0as organsmes di candicancn

Etat relatif & 1a présence de termiles dans e
batimant an mitropole &t @n autremer

Arndid du 30 oclobre 2008 modifid définssant oS
crbiires of cectification des compitences des pireannes
phytiues rbabeant [#al ralalil & ia présancs de lsmbas

dang ie Ditmend of leg coadmas daconsdiabion des

orgarsmes de coffcaian

Diagnostic de parformance énargétiqua
individuel
Diagnostc de perfommance énergatique tous
types de babimeants

Armdad du 18 ociobne 2008 medifid dafinissant s
oritéres de cedification des compétences des persannes
plptagues rkalisant is dagnostic de pedamance
Anagitigue au Fefeatation de prise an oomphs s la
riglamantation thamigue, of les oiives d'accrbdilation
des organismes de cerification

Etat des installations intérieures de gaz

Auriite: du & vl 2007 modifie défussan! les otbes de
canfication dm compéiences des personoes ahysigues
répkisard Matat oo Ninsinlialion indhews d@ gaz ol &s
crifimes o accradlilatan des oIpar-ames oa cemifcation

Eta! des instaliations inténeures d'électmcite

Ardtd du B puilel 2008 modifié définmsant les crivdres de
canfcaan deq COMBEIENCES dey parsanaes ahysines
rialisant lélat de Nratallation inféieune d Secncile ot
los critdres dacondilation des onganismas 4o
codificabon.

Tous domaines | CERT CEPE REF 26 « Exipences sailifuss pou 8 confication tes Sersnnes raliean "ﬂ'rﬂl
dox diagnastics mchrigues immohibers = dans b version an wgues (wiws cofrac i

Ginger CATED = ZAC La Clef Saint Pierre — 12 avenue Gay Lussac — 78590 ELANCOURT AEARRTRTION

Sidge zodial : 3, Fue Jean Mermoz
34510 La Qusus en Brie

SARL capitzl 7500 EAPE: 71208
R.C.5 CRETEIL 502 416 377
Aspurance - ALLIANZ 808 109 093
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Cabinet
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Al DIAGNOSTICS
3 Flua Jean Memaz
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preconmaton de s £t des matgllatons de gar (Dosser de diagnoste

echrimus|
Ciagnostc e periormance anergetous Eial das nomues of poluons
Diagnoste hurmdng [Evaluaton Pénodque ds Fetst de comsenabon des
Cragnoste secunte pecre maténaun e produits comenard de lamars
Diagnoste suriace habitable Los Boutn [Expositon au plomb (CREF)
Diagnogtic Technimue Global (article L 731-1 du Code Loi Carez
de la Constructon et de MHabiabon)

- El:ﬂﬂﬂmm‘knﬁ-mmwhm possedant towes kes certifications
conmespondantes gigess par la reglementation

Femage de wabdds du 0102020 au INDHHA
L' aftestation est valable sous reserve du paiement des colisations.

L= Bocats ALLIANT garani MAdhérent dang feo termes ot lmises deg condibons générales
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STICS
AJ D'AG 5 Diagnostics
Immobiliers

Rapport de mission de repérage des materiaux et
produits contenant de I'amiante.

Constat établi a I'occasion de |la vente d’un
immeuble bati

Rapport : 2021-08-010
Date d'intervention : 25/08/2021

Immeuble bati visite

Adresse
66, av de la Republique
93200 ST DENIS
Batiment : A
Escalier :
Miveau : Jeme
N° de porte : droite
N° de lot : 17

Section cadasirale : Z 18

MN® de parcelle : 18
Fonction principale Habitation (Parties privatives d'immeuble)
du batiment
Date de construction du bien : 1900

Conclusion

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste A.

Dans le cadre de la mission decrit en téte de rapport, il n'a pas éte repére de materiaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste B.

Reéserves et/ou investigations complémentaires demandées

Sans objet
Constatations diverses
NEANT

2021-08-010- 93200 - ST DENIS Fage 1/11
Siega social : 3, Fus Jean Mermoz Tal: 06 &0 &6 73 80
34510 La Quaus an Bris Fax:01457&6 9330
SARL capltal 7500 € APE : 71208 Mail : sjdiagnostics@grmail.com
F.C.5: CRETEIL 50Z 216 277 site : ajdiagnostics.com

Aszurance @ MMA 118 B53 332



A J DIAGNOSTICS

A

I Diagnostics
" Immobilisrs
Liste des matériaux et produits repéres
Liste &
Composants 8 sonder ou a verifier PrélgvementsObservations
Flocages Sans oojet
Calorifugeages Sans objat
Faux platonds Sans objet
Liste B
t:EDI::“EI m!:;::: mmmi B::::;: - Partie du composant inspecté ou sondé Prélévements/Observations
1 - Parois verlicales inlérieures
Murs et clotsans « en dur = & Sans objet
potesus (pénphériquss et inténeurs).
Cloisons (légeres et préfabriquées), Sans ohjet
gaines e coffres.
2 - Planchers et plafonds
| Plenchers == g gy 2 | Sans objet 1 E
Plafonds, poutres et champentes, Sans objet
gaines ef coffres
3 - Conduits, canalisations et éguipements intérieurs
Conduits de fluides (air. 2au. autres Sans objet
| fluides...) - = B o & .
| Clapets { Volete coupe-fau (AR L kvl _| Sans objat 4 3
— - | _| Sans objet _
Bl cetl MR e ¥ 4 &d + & L+ | Sans objer Sl B L
Autres maténaux hors liste Sans objet
4 - Elements extérieurs
) - F O W o L 4 __| Sans objet 1 - 3 5L
2 £l ol o — ST 2 F L _| Sans objet et - T _
__| Conduits en toiture ot facads. PR | {H - _ |'Sancobjel )
Autres maténrisuy hors liste Sans objet
Le propriétaire
M. Adresse :
66, av de la Républigue
93200 ST DENIS
L]
Le donneur d’ordre
Qualité : Propriétaire Adresse :
MNom : M. 66, av de la République
Teléphone : 93200 ST DENIS
Fax :
Email :
Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande) : 05/08/2021
2021-08-010- 93200 - ST DENIS Page 2/11

Siega social : 3, Fus Jean Mermoz
34510 La Quaus an Bris

SAFL capltal 7500 £ APE: 71208
F.C.5: CRETEIL 50Z 216 277
Aszurance @ MMA 118 B53 332
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Al DIAGNOSTICS A

Diagnostics

“ Immobiliers

Opeérateur(s) de repérage ayant participé au repérage

Entreprise de diagnostic AJDIAGNOSTICS Tel :06 60 66 93 80

3. rue Jean Mermoz Fax:01 4576 93 80

94510 La Queue en Brie Email :ajdiagnostics@gmail.com
M= SIRET 502 416 977 00010

Assurance Responsabilité Civile ALLIANZ Police n® 808 109 098 (30 septembre 2021)
Professionnelle

MNom et prénom de l'opérateur

Accompagnateur en présence de Maitre ROBILLARD

Organisme certificateur
Le présent rapport est etabli par une personne dont les compétences sont ceriifiees par :

Mom de l'organisme Ginger Cated

Adresse 12, av Gay Lussac 78990 ELANCOURT
N® de certification 195

Date d'échéance 31/01/2023

Le(s) signataire(s)

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport

NOM Prénom Fonction

Le rapport de repérage

Périmétre du repérage : Vente
Date d'émission du rapport de repérage : 27/08/2021
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

2021-08-010- 53200 - ST DEMIS Page 311
Siega social : 3, Fus Jean Mermoz Tel: 06 &0 &6 73 80
34510 La Quaus an Bris Fax:01457&6 9330
SARL capital 7500 € APE : 7120 B Mail : sjdiagnostics@grmail.com

R.C.5 CRETEIL 50X #16 277 site : @jdiagnostics.com
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IMMEUBLE BATI VISITE ..coooverneevnennenee
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Nombre de pages de rapport : 10 page(s)
Nombre de pages d'annexes : 1 page(s)
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Les conclusions

Avertissement : La présenie mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de
repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation
de travaux (liste C) dans limmeuble concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

Nota : Selon l'article & de l'amrété du 12 décembre 2012, en présence damiante et sans préjudice des autres
dispositions réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la necessifé d'avertir toufe personne pouvant
intervenir sur ol 4 proximité des maferiaux et produits concemes ou de ceux les recouvrant ou les profégeant.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas eté repére de mateériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste A.

Dans le cadre de la mission décrit en téte de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I'amiante définis dans la liste B.

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet

Liste des éléments ne contenant pas d’amiante aprés analyse

: 2 Muméro de Mumérno
Matériaux et produits Localisation prélavamant danalyse Phaoto
SANS OBJET
Matériaux et produits contenant de I'amiante
Résultal de .
¥ Sur avis
Matériaus et produits Localisation Fevakision Oa da Apris
I'étatl da Iopérataur analyse
conservation (1)
SANS OBJET
{1) Résultat de I"évaluation de I'état de conservation :
Matériaux et ita de Ia liste A

N = 1 Bon état de consenvation — Line nouvelle vérfication de MNétat de consarvation doit &re effectuée dans 3 ans

N = 2 Etal intermédiaire de consarvation - Line mesure d'empoussigrement doit 8tre réalisée. 5i be résultat est < 2 5, Cela equivaut & un score 1. Si le résultat est =
451/, cela équivaut & un score 3.

N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement gu de retrait - Inspeclion visuelle st mesure
d'empoussiérement.

Matériaus st ita de Ia kste B

EP = évaluation périodigue ; AC1 = action corrective de pramisr niveau | AC2 = action corrective de second niveau

Matériaux et produits susceptibles de contenir I'amiante

Matériaux ef produits Localisation Raizon de lmpossibilitd de conclure

SANS OBJET

Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants gui n'ont pu étre visites et pour
lesguels des investigations complementaires sont necessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante.

Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Sans objet
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Références réglementaires et normatives

Textes réglamentaires

=  Arrétd du 26 juin 2013 modifiant 'arrété du 12 décembra 2012 relatif aux chitéres d'évaluation de Fétat de conservation des matériaux at
prodults de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant [arrété du 12 décembre 2012 relatif aux
critéres d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ef produits de la liste B contenant de 'amiante et du feque de dégradation
fié a lenvironneament ainsi que le contenu du rapport de repérace.

« Articles L. 1334-13 R. 1334-15 4 R, 1334-18, R. 1334.20, R. 1334-21_R. 1334-23, B. 1334-24. B. 1334-25 RB. 1334-27 R 1334-28 R.
1334-29 et A. 1334-29-4 du Code de la Santé Publiqua

«  Annexe 139 du Code de la Santé Publigue, liste A et B

s  Arrdtd du 12 décembre 2012 relatf aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux of produits de la liste A contenant da
I'amiante et au contenu du rapport de repérage

s Arrdid du 12 décombra 2012 relatf aux critéres d'édvaluation de I'élat de consarvation des matériaux at produits de la liste B contenant da
lamiante &t au contenu du rapport de repérage

«  Décrat 2012-639 du 4 mal 2012 ralatif aux fsques d'exposition & Famiante

«  Décrat 201 1-629 du 3 juin 2011 relatif 4 la protection de la population contre les rsques sanitaires Bés & une exposition a l'amlante dans
les immeubles bitis

«  Décret n® 2010-1200 du 11 octobra 2010 pris pour Fapplication da Farticle L. 271-6 du code de la construction et da I'habitation.

=  Aricles L 271-4 & L 271-6 du Code da la Construction et de 'Habitation

«  Arrété du 21 novembre 2006 définissant kes critéres de cerification des compétences des personnas physiques opérateurs de repérage
at de diagnostic amiante dans les immeubles batis ot les critéres d'accréditation des organismes de cartification

Morme(s) utiliséels)

« Norme NF X 46-020 de aplt 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante dans les

immeubles bitiz - Mission at méthodologie-.

La mission de repérage

L'objet de la mission

Dans la cadre de la vente de limmeuble bati, ou de la partie d'immeubles bati, décrit en page de couvertura du présent rapport, la mission consiste a
repérer dans cet immeuble, cu partie d'immeuble, certalns matériaux ou prodults contenant de I"amiante conformément A la léglslation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, la propriétaire vendeur annexe A [a promesse de vente ou au conirat de vente le
présent rapport.

Linspection réaliséa ne porta gue sur I'état visuel des matériaux et prodults des composants de la construction, sans démaolition. sans dépose de
revétemant, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles 4 la date de l'inspection.

Clauze de validité
Seule 'intégralité du rappor original peul engager la responsabilité de la sociétd AJDIAGNOSTICS.
Le présent rappart ne peut en aucun cas étre utilisé comme un repérage préalable a [a réalisation de ravau.

Le cadre de la mission
L'intitubé da ka mission
aRepérage en vue de l'établissement du constat établl & 'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble batis.

La cadre réglamentaire de la mission

L'article L 271-4 du eode de la construction ol de habitation prévoil gu' «en cas de vente de toul ou partle d'un immeuble bt un dossler da
diagnostic tachnique, fourni par le vendeur, est annexé i [a promesse de venia ou, a défaut de promesse, a I'acle authentiqua de vente. En cas do
vente publigue, le dossier de diagnostic technique est annexéd au cahier des charges » Le dossier de diagnostic technique comprend, enfre autres,
al'état mentionnant la présence ou 'absence de matériaux ou produits contenant de Famiante prédvu A lMarticle L. 1334-13 du code de la santé
publigue .

La mission, s'lnscrivant dans ce cadre, se veul conforme aux lextes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

Loy de |la misskon

ale repédrage a pour objectif didentifier at de localiser las matéraux et produits contenant de Mamiante mantionnés dans I'annexe 13.9 du Code la
santé publigue. =

Ces matériaux et produits étan susceptibles de ibérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécankgue résultant de l'usage des locaux (chocs
el frottements} ou génénée & I'occasion d'opérations d'entretien ou de malntenance.

Le programme da repdracse de la mission réglementaire

La programme da repérage est défini & minima par 'Annexa 13.9 du Code de la santé publique madifié (Lista A &1 B) at s limile pour une mission
normale & la recherche de matériaux et produlls contenant de l'amiante dans les composants el parlies de composants de la construction y
figurant.

Anmexe 13.9 du Code de ka santéd publigua
Liste A mentionnée 4 l'article R1334-20 du Code de la santé publigue
Composants a sonder ou a vérifier

Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds
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I Diagnostics

“ Immobiliers

Liste B mentionnésa i I"article R1334-21 du Code de la santé publique
Composant de la construction | Partie du composant a vérifier ou 3 sander
1 - Parois verticales intérisuras
Murs at chodsons « en dur » at poteauy (périphériques ef | Enduits projetés, revétements durs (plagues menuiseria;
intérieurs). amianie-cimant) el entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matérlau sandwich, carton + platra), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

j Al DIAGNOSTICS =

2 = Planchers et plafonds

_Plafonds, poutras el charpentes, gaines etcoffres | Enduits projetés, panneaux collés ouvissés =~
Planchars Dalles de sol

3 - Conduits, canalisations et équipesments intérieurs

_Conduits de fluides {air, eau. autres fluides_..) | Conduits. enveloppes da calorfuges

Clapes (Volotscoupesfes | Clapels ts, rebouchage AT LYY N

Poecoupedfey 0000 |dJoinis|in ey at-Faey 4
Vide-ordura Conduits

4 = Eléments extérisurs

Toliures. Plagues, ardoizes, accessoires de couveriure {composites,

| fibreg-ciment), bardeaux bitlumineux.
_| Plagues, ardoises, panneaux (composiles, fibres-ciment).

Conduits an amiante-ciment : eaux pluviales, saux usdes,
conduits de fuméa.

Bardages ef fagades légéres.
Conduitz an 1olure at facada.

Important : Le programme de repérage de la mission de base ast limitatif || est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de
matériaux ou produlis contenant de 'amiante avant démolition d'immeuble ou celui a élaborer avant réalisation de travausx.

Le programme de reperage compléementaire (le cas échéant)
En plus du programme de reperage reglementaire, le present rapport porte sur les parties de composants suivantes
(Les dénominations relenues sor celles figurant au Tableau A. 1 de I'Annaxe A de la norme NF X 46-020) ©

Composant Partie du composant Sur demande
da la construction ayant été inspacté ol sur Information

SANS OBJET

Le périmétre de repérage effectif (Vente)
Il s'agit de I'ensemble des locaux ou parties de 'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le
schéma de repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu étre visités.

Batimeni — Elage Locaux
A (3dme-17) Cuizing, Séjour, Salla d'eau
Sol Murs Plafond
Désignation Caractéristiques Caractéristigues Caractéristiqgues
A - 3bmea - 17 - Cuising Camelage Taile de vame sur Platre Dalle polystyréne
A - 38me - 17 - Séjour Chape brute Toile de varre sur Plaire Dalle polystyréne
A = 3dme - 17 - Salle d'eau Carrelage Faienca Peintura sur Plitre
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Conditions de realisation du repérage

Bilan de I'analyse documentaire
Documents demandés :5ans objet
Documents remis : PVD

Date{s) de visite des locaux
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 25/08/2021

Mom de l'opérateur :

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision aolt 2017.

Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention

Resultats détailles du repérage

Synthése des résultats du reperage

o
= 2 2 (3 2 &
g £ -l = a3 Analyse ou
ag 2 ‘.% ‘E % E 2 % a ;3; = ﬁ 53 § Mesures d'ordre éléments de
g2 255 2 g = i 213 ﬁ% = général décision de
g B S % 2 g = § s | = g % E: g préconisées l'apérateur en
E 8 g i8| < 5 g absence danalyse
SANS OBJET
("} 5 : attanie du résultal du laboratoire ou susceplible
Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante
SANS OBJET
Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante aprés analyse en laboratoire
Résultat de
2 : Numéra de Mumérg l'évaluation de
Manériaux el produits Localisation peélévement danalyse Fétat da
consanvation i2)
SANS OBJET

Liste des matériaux ou produits contenant de 'amiante sur jugement personnel de "opérateur

Részuliat de
. Pévaluation ge | NAlSE ou Sldmants da | oo tordre général
Matériau ou produit Localisation Fétat de décizion da l'opdrataur préconisées

consenvation (2 en absence d'analyse

SANS OBJET

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n'en contenant pas aprés analyse
en laboratoire

: ; Numéro de Mumére
Maténaux ot produllts Localisation prélaverment d'analyse Photo
SANS OBJET
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Devogir de conseil : Sans objet

(2) Evaluation de |'état de conservation

Pour les produits et matériaux de liste A:
Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultal de ['évaluation de "étal de conservalion, les propriétaires procédent :
M=1 - Contréle périodique de I'état de conservation de ces matériaux ef produits dans les conditions prédvues A |'articke R. 1334-27 ; ce contrble
ezl effectué dans un délai maximal de trols ans & compler de la date de remize au propriétaire des résultals du contréle, ou a lfoccasion de toute
madification substantielle de Fouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résuliats au propriéiaire contra
accusé da réception.
MN=2 — Dane un délai da 3 mois aprés remisa au propridlaine du rapporl de rapérage ou des résultals de |a dernidre dvaluation da I'état da
consarvation et selon les modalités prévues a larticle R. 1334-25, a une surveillance du niveau d'empoussiérement dans Fatmosphéra par un
ofganisme agréé an microscopie dlecironigue A ransmission.
M=3 - Travaux de confinement ou de retrait de Famiante, selon les modalités prévues A lanicle B, 1334-29.

Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d'empoussidérament

5i le niveau d'esmpoussibrement mesuné dans I'alr en application de I'article R1334-27 ast inférieur ou &gal & la valeur de cing fibres par litre, le
propriétaire fail procéder 4 Mévaluation périodigue de Fétal de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue
a l'article R1334-20, dans un délal maximal de irois ans & compler de la date de remise des résultals des mesures d'empoussidremnent ou A
l'occasion de toute modification substantielle de l'owrage ou de son wusage.

5i la niveau d'empoussi@rement an application de Farticle R1334-27 ast supérieur a 5 fibres par litre. les propriétaires procédent 3 des travaux
de confinement ou de retrait de l'amiante. selon les modalltés prévues & l'article R1334-29. Les travaux dolvent éire achevés dans un délal de
trente-zix mois 4 compter de la date A laguelle laur sont remis les résultals du conirdle.

Pendant la pérode précédant les travaux, des mesures conservaloires approprides sont mises en ceuvre afin de réduire l'exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible. et. dans tous las cas. & un niveau dempoussidrement inférdeur & cing fibres par litre.
Les mesures conservaloires ne doiven! conduire a aucune sollicitation des matériaux el produits concemés par les fravaus.

Pour las ts et matériaux da la liste B
Cas recommandations consistent en !
1. Soit une « évaluation périodique =, lorsgue le type de matériau ou produit concemé contenant de amiante, la nature el [étendue des
dégradations qu'll présente et MNévaluation du risque de dégradation ne condulsent pas & conclure 3 la nécessitd d'une action de protaction
immédiate sur e matériau ou produit. Dans ce cas, 'opérateur de repérage indique au propridtaine que celte dvaluation périodique consiste & :
a) Contréler périodiquemant que I'état de dégradation des matéraix el produlls concemés ne s'aggrave pas al, ls cas échéant, que laur
protection demeure en bon éal da consarvation |
b} Recherchar. le cas échéani, les causes de dégradation et prendre les mesures approprides pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsgue le typa de matériau ou produit concermné contenant de 'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations et I'évaluation du risgue de dégradation condulsent 4 conclure 4 la nécessité d'une action de remise en élat limitéa
au remplacement, au recouvramen! ou a la protection des seuls ékéments dégradés. A cette recommandation est associé, ke cas échéant, un
rappel de l'obligation de faire appal & une entreprise certifiée pour la ratrail ou le confinement. Dans ce cas, Fopdrateur de repérage indique au
propriétaire que cetle action corrective de premier niveau congista & :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropridées pour les supprimer ;
b} Procéder 4 la mise en ceuvre de ces mesures comrectives afin d'éviter toute nouvelle dégradation at, dans I'attente, prandre ez masures da
protection approprides afin de limiter ke risque de dispersion des fibres d'amianta ;
¢} Veiller & ce gue les modifications apporiées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de "amiante
restant accessibles dans la méme zone ;
d} Contréler périodiquemant que les aulres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurant en bon
étal de conservation.
3. Solt une « action corrective de second nlveau = qul concemea lNensamble d'une 2one, do telle sorte gue le matériau ou prodult nNe soll plus
soumis & aucuna agression ni dégradaticn. Dans ce cas, I'opérateur de repérage indigue au propriétaire que cette action corrective de second
niveau consiste 3 :
a) Prendre, tant gue les mesures mantionnées au ¢ n'ont pas étd mises en place, las mesures consemnvaloires appropridas pour limiter la fsque
de dégradation el la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, volre condamner l'usage des locaux concarmés afin d'éviter
toute exposition e toute dégradation du matériau ou prodult contenant de 'amiante. Durant les mesures consenatoiras, et afin de vérifler que
celles-ci sont adaptées, une measure d'empoussiéremant est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publigue |
b} Procéder 4 une analyse de risgue complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériawx et prodults contenant de 'amiante dans ka zone concarnéa |
¢) Matire en ceuvre las mesures de protection ou de retrait définies par 'analyse de risque ;
d} Contrbler pérodiquement que les autres matériaux e produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demaurent en bon état de
consanation.
L'opérateur de repérage peul apporter des compléments el précislons & ces recommandations en fonction des siluations particulléres
rencontrées lors de 'évaluation de I'état de conservation.
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Signatures

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiees par : Ginger Cated.
Adresse de l'organisme certificateur : 12, av Gay Lussac 78380 ELANCOURT

Cachet de |'entreprise

Al DIAGROSTICS
3y rus Jean Mermor

0ABI0 LA QUEUE EM MIIE Fait 4 La Queue en Brie, le 27/08/2021

0. 00.60.93 .80 - Foas, OL.45%,.76.93.80
Siret @ S0 4106 9FF 00040 - APE Tid0 B

Par : AIDIAGNOSTICS
Mom et prénom de I'opérateur ;

Signature de l'opérateur

La sochénd AJDIAGNQOSTICS atteste que mi ses employds, mi elfe-méme, ne recoivent, directerment ou indirectament, de la part o une entreprise
pouvant réaliser des ravaux sur les ouvrages, installations ou équipamants sur lesquals porta sa prastalion, alcun avantage i rélnbation, sous
quelque forme que ce Sail.

Eléments d'information

Les maladies lées a4 amiante sonl provoguées par linhalation des fibres. Toutes les variélés d'amianie sonl classées comme subsiances
cancérogénes avéréas pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante st A 'origine de cancers (mésothdéliomes, cancers broncho-pulmonaires)
af d'autres pathologles non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de "amiante est un préalable & PMévaluation et & la prévention des risques liégs & Namiante. Elle
doit &tra complétda par la définition ot la miza en couvre de mesures do gestion adaptées ol proportionnées pour limiter MNaxposition des
occupants présents lemporairement ou de fagcon permanente dans |'immeuble. Llinformation des occupants présents temporairemeant ou de
facon parmmanante ast un préalable essentlel 4 la prévention du risgue d'exposition & amianta.

Il convient donc de veiller au maintien du bon &at de consarvation des matériaux ef produits contenant de 'amianta afin de rermédier au plus 1
aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de |'amiante qui ont été repérés et de faire
appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de maiérau ou produit.

Enfin, las déchets contenant de 'amiante dohvent &tre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de votre maine ou de volre
préfecture. Pour connaltre les centras d'élimination prés de chez wvous, consultez la base de donndes « déchets » gérde par ADEME,
directemeant accessible sur le sile internat www_sinoe.orng.
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Immobilisrs
ANNEXES
Schéma de repérage
Croquis : Unique utilité de compréhension, non coté, A - 3EME
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ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE
D'HABITATION

Salon armété du 28 septembre 2017 définissant | modale el la méthode de réalisation de "état de
l'installation Intérieure d'éleciricité dans les immeubles & usage d'habllation

N° de dossier : 2021-08-010
Date du rapport : 27 aout 2021

1 - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

+ Localisation du ou des batiments

Départemant : SEINE SAINT DENIS
Commune - 93200 ST DENIS
Adresse : 66, av de la République
Référence cadastrale : Z18

Désignation at situation du ou des lots de {co)propriété | 17
Dastination du bien : Vente

Typa da batiment Appartement

Annéa da construction 1900

Année de linstakiation +de 15ans
Distributeur d'élactrcilé EDF

+ |dentification des parties du bien n'ayant pu étre visitées et justification
SANS OBJET

2 - Identification du donneur d’ordre / propriétaire

Deésignation du propriétaire

MNom at prénom : M.

Adresse : 66, av de la République
93200 5T DENIS

Désignation du donneur d'ordre

Mom: M.

Adresse. 66, av de la Républiqua
93200 ST DENIS

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de Pintérassd) @
Propriétaire

3 - Identification de I'opérateur ayant réalisé I'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Prénom al nom :

Ralson sociale et nom de Mentreprise | AJDIAGNOSTICS

Adresse ; 3, rue Jean Mermoz
94510 La Quaue en Brig
e Siral - 502 416 977 00010

Désignation de la compagnie d'assurance @ ALLIANZ Police n® 808 109 098 (30 septembre 2021)
MN® da police et date de validité : 808 109 098 - 30 saptembre 2021

Le présent rapport est &tabll par une personne dont kes compétences sont cerifiées par :
Organisme de cenification : Ginger Cated

Adresse de 'organisme 12, av Gay Lussac VES90 ELANCOURT
Muméro de cerification : 195

Date de validité du certifical de compétence . 10F1 072023
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* AJ pfAGNﬂ'snﬂs ;

Reférencas réglementaires :
Arrétéd du 28 septembre 2017 définizsant la modéle et la méthode de réalization de Métat de l'installation intéraure d'électricité dans les
immeubles 4 usage d'habitation.
+  Dbcrat n® 2018-1105 du 11 aclt 2016 ralatif & I'éat de installation intéreure d'électricité dans les logemenis en locations
+ Loin® 2014-366 du 24 mars 2014 pour "'accés au logement et un urbanismea rénowvé dite 1ol « Alur »
* Arrétéd du 2 décembre 2011 modifiant 'armété du B juillet 2008 modifié définissant les critéres de cedification des compélences des
parsonnes physiques rdalizant I'état de l'installation intérieure d'élactricitd et les critéres d'accréditation des organismes da cerification.
« [Décret n® 2011-413 du 13 avril 2011 relatif a la durée de validité du diagnostic de performance énergétique
+ Dddcrat n® 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant ke décret n® 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contréle et 4 l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécuritd en viguaur
+  Arrétd du 10 décembre 2009 modifiant Farrété du 8 juillet 2008 définissant les critéres de cerification des compétences des personnes
physigues réalisant 'état de I'installation intériaure d'électricité ot les critéres d'acenéditation des organigmes de certification.
« [Ddcrat n® 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour 'application de l'articke L. 271-6 du code de la construction et de Ihabitation.
o Arrété du 8 juillet 2008 définissant las critéres de certification des compétences des persennes physiques réalisant Pétat de 'installation
intérieure d'électricité et les critéres d'accréditation des organismas de certification.
Diécret n® 2008-384 du 22 avril 2008 retatif & I'état de l'installation intériaure d'électricité dans les immeublas & usage d*habitation
Articles L 271-4 4 L 271-6 du Code de la Construction at da "Habitation
Articke L134-T du Code la construction el da 'habitation Modifié par Lol n®2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 55
Diéhcret n*2006-1114 du 5 septembre 2006 relalif aux diagnostics technigues iImmobiliers et modifiant le code de la construction et de
'habitation et e code de la santé publique.
Ordonnance n*2005-655 du 8 juin 2005 relative au logament et 4 fa construction
+ Décrat n°2001-222 du & mars 2001 modifiant le décrat n® 72-1120 du 14 décembra 1972 relatif au conirdle et A I'attestation de la conformité
des installations électrigues intérieures aux réglements el normes de sécurité en viguaur.
+ Débcrat n®2001-222 du & mars 2001 modifiant le décrat n® 72-1120 du 14 décambre 1972 relatif au contrile ot A Fattestation de la conformité
des installations électrigues intérieures aux réglements af normes de securnité an vigueur.

4 / Limites du domaine d’application du diagnostic

L& diagnostic porte uniquamant sur l'ensemble de 'installation intéelaure félaciricitd 4 basse tansion des locaux 4 usage d'habitation sitube an aval
da l'appareil génédral de commande et de protection de cette installation. Il ne concame pas les matérels d'utilisation amovibles, ni les circuits
internes des maténels d'utilisation fives, destinds & étre reliés & linstallation électrique fie, ni les installations de production ou de stockage par
batteria d'énergle électrique du générateur jusqu'au point dinjection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement &
lnstallation intériewre. |l ne concame pas non plus les circulls les circults de éléphonie, de télévision, de rézeau informaltique, de vidéophonie, de
centrale dalarme, elc., lorsqu'ils sont alimentés an régime permanent sous une tenskon inféreure ou égale 4 50 V en courant alternaltif et 120 V en
courant continu.

Lintervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur bes constituants visibles, visitables, de linstaflation au moment du diagnostic. Elle
g'effectue sans déplacemant da meubles ni démontage de linstallation éectrique (hormis e démontage des capols des tableaux édlactriques
lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cibles.

Des dlémeants dangereux de ['nstallation intérieura d'dectricité pauvent ne pas élre repérés, notammaent :

— Lesz parties de l'installation dleciriqua non visibles (incorpordes dans le gros ceuvre ou le second osuvre ou Masquées par du mobilier) ou
nécessitant un démontage ou una déléroration pour pouvoir y accéder (boltes de connexion, conduits, plinthes. gouloties, hulsseries,
élémants chauffams incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines plus particuliérament);

= Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capat ;

~ Inadéguation antra la courant assigné (calibre) des dispositifs de protection confra les surintensités ol la section des conductaurs sur
touta la langueur des circuits.
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5 — Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la
sécurité des personnes

O L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie
H L'installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies

Anomalies averées selon les domaines suivants

2 B O0 a0

il

1.

B.

Appareil géneral de commande et de protection et son accessibilite.
2. Dispositif de protection différentielle & I'origine de l'installation / Prise de terre et installation de
mise & la terre.
3. Dispositif de protection contre les surintensités adaptées a la section des conducteurs, sur
chaque circuit.
4. La liaison éguipotentielle et installation électrigue adaptées aux conditions particuliéres des
locaux contenant une douche ou une baignoire.
5 Matériels électriques présentant des risgues de contacts directs avec des éléments sous tension
— Protection mecanigue des conducteurs

Matériels electrigues vetustes, inadaptes a l'usage.

Installations particuliéres

O P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie

pr

ivative ou inversement.

O P3. Piscine privee, ou bassin de fontaine.
Informations complémentaires

M IC : Socles de prise de courant, dispositif & courant différentiel résiduel a haute sensibilité.
Liballé (1) des mesuras
Libellé (1) et localisation (*) des anomalies compensatolres (2) Photo
correcternent mises en ceuvre

2 - Dispositif da protection différentielle & l'orgine de linstallation / Prise de temre at installation de mise a la lamre

{B3.3.6 a1} Au moins un socle de prise de courant ne comporte

pas de broche de tare.

(B3.3.6 a2} Au moins un socle de prise de courant comporte une

broche de lermne non relide 4 Ia termre.

{B3.3.6 a3) Au moins un circull (n‘alimentant pas des socles de

priges de courant) n'est pas ralié i la tarra.
4 - La lialson aquipotentlelie e installation élecingue adapléas aux conditions particuliéres des locaux contenant une douche ou une
baignoire

{B5.3 a) Locaux contenant une baignoire ou une douche : la
continuité élecirique de la laison équipatentielle supplémentaire,
refiant les éléments conducteurs et les masses des matériels
dleciriqgues, n'est pas satisfalsante [résistance > 4 2 ohms).

{B5.3 b) Locaux contanant una baignoire ou una douche : la
section de la partie visible du conducteur de liaison éguipotentiella
supplémeantaire st insuffizante.

{B5.3 d) Locaux contenant une balgnoire ou una douche : au
moins ume connexion du conduciaur de Haison équipotentietle
supplémeantaire, 4 un élément conducteur atfou une Masse atfou
une broche de terre d'un socle de prise de courant n'assure un
contact sir et durable.

{B6E.3.1 a) Local contenant une baignoire ou une douche :
l'installation électrigue ne répond pas aux prascriptions
particuliéres appliquées a ce local (adégquation entre
lemplacament ol est installé la matériel électrique ot les
caracténstiques de ce dernier — respect des régles de protection
contra les chocs électrigues lides aux zones).
Locallsation/Commentaire :

Abzance de maténel de classe IPX (zones). Absance do
Disioncteur Différantiel Haute Sensibilité <=30mA
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conductaurs

5 = Matérials électrigues présentant des risques de contacts directs avec des dldments sous tension - Protection mécanique des

(B7.3 a) L'enveloppe d'au moins un matériel ezt manguanta ou
détériorée.

{B7.3 d) L'installation électrique comporta au moins une connaxion
avec une parie active nua sous tension accessibla.

B - Matérials électriques vélusies, inadapltés 4 Fusage

(B8.3 a) L'installation comporte au moins un matériel dlectrique
wiluste.

Localisation/Commentaire :

Doullles métallique simple sans contact de mise A la terra.

{1} Libefiés repris de ia nome NF G16-600 de julllst 2017

{2) Une mesure compansatoire est wne mesure g permet de limiter un rsgque de choc électrique loreque lss régles fondamentales de sécunité ne pewvent s'appliquer
pleinemant pour des ralsons soif dconomiques, soi fechniques, soif adminisiatives. Le fbeld de la mesure compensatoine est indigue en regard de 'anomalis

CINCETEs.

1 Amm'm.emenr: Is localisation des anomalies n'est pas exhaustive. N est admizs que 'opdrater de diaghostic ne procéde & ia localization que d'une anomalie par

paint de contrile. Towledois, cef avenissement ne conceme pas le test de déclenchement des dispositis différanfials.

Libatlé des informations complémentaire sur les socles de prise de courant,
dispositif a courant différentiel résiduel a haute sensibilité

(B11 a2} Une parie seulament da l'nstallation électrigue ast protégde par au moins un dispositif diffiérentiel & haute sensibilité <= 30 mA.

(B11 b2} Au moins un soche de prise de courant n'es! pas de type 4 cbturateur.

(B11 a3) l n'y a aucun dispositil différantial & haute sansibilitd <=30mA.

(B11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne posséde pas un puits de 15 mm.

6 — Avertissement particulier

Libellé (1) des points de contrdle n'ayant pu étre virifiés

Motifs (2)

SANS OBJET

{1} Libellés repris de s morme NIF C16-500 de juillet 2017
{2} Motifs de 'impossibiilg de verfication des points de conlndée
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Libellé {1) des constatations diverses

Installations. parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic

La logemant &tant situé dans un immeuble collectif dhabitation

= installation de mise a la terre située dans les parties communes de [Tmmeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre,
borne ou barretie principale de ferre, llaison éguipotentielle principale, conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s)
eventuelle(s) de terre situdes an parties communes de limmeuble d’habitation)

Constatations concermnant l'installation électrigue at/ou son environnament
u |l n'existe pas de dérvation individuelle de terre au répartiteur de terre du tableau de rdpartition an partie privative ; il st recommandé de
o rapprocher du syndic da copropriéld »

(1} bbeles des consistations diverses reprs de la normme NF C15-600 de juil'et 2017

Les constatations diverses concernent
¥ Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
O Des points de contrdle n'ayant pu étre verifiés.
Des constatations concermnant linstallation electrigue et/ou son environnement.

Complément d'information sur les constatations diverses
SAMNS OBJET

7 — Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de
professionnel

Il est conseille de faire realiser, dans les meilleurs délais et par un installateur electricien qualifie, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevees.

8 — Explicitations détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiees
Appareil général de commande et de protection

cel apparell, accessible a lintérieur du logemeni, permel dinterrompre, en cas d'urgence, en un lieu unigue, connu et accessibla, la
totalité de la fourniture de Falimentation dlectrigue. Son absanca, son inaccessibilitd ou un apparedl inadapté ne parmet pas d'assurer cette
fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, volre d'électrocution), dincendie ou d'intervention sur l'installation électrigue

Dispositif de protection différentielie a I'origine de I'installation
ce dispositif parmet de protéger les personnes conire les risgues de choc électrique lors dun défaut d'isclement sur un matériel
électrigua. Son absance ou son mauvais fonctionnemant paut étra la cauge d'une dlectrisation, voire d'une dlectrocution.

Prise de terre &t installation de mise a la terre
Ces édéments parmattant, lors d'un défaut d'lsslemeant sur un matérial dlectrigue, de dévier 4 la tere la courant de défaut dangeraus gui
en résulte.
L'absence de cos ééments ou leur inexistence partiells, paul &tra la cause d'une électrisation, voine d'une dlactrocution.
Dispositif de protection contre les surintensités
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit 4 cartouche fusible, a 'erigine de chague circult, parmetient de protéger les conducteurs et
cébles dactrigues contre les échauffernents anormaux dus aux surcharges ou courts-cincuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop &levé peut étre A lNorgine dincendies.
Liaison aquipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, gue ke corps humain ne soit travarsé par un courant électrigue dangeraus.
Son absence privilégie. en cas de défaut, I'scoulement du courant élecirigue par le corps humain, ce gui peut étra la cause dune
électrisation, voire d'une élactrocution.
Conditions particulléres : les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les régles de mise en auvre de linstallation électrique a linténeur da tels locaux permettent de limiter le rsgue de chocs électriques, du
fait de la réduction de la résistance dlectrigue du corps humaln lorsgue celui-ci est mouillé ou immerngé.
Le non-respect de celles-cl peul étre la cause d'une dlectrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électrigues présentant des risques de contact direct
Les maténels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils dlectigues danudés,
bomes de connexion non placdées dans une bolle équipée d'un capol, matédriels dleciriques cassds, .. ) prdsentent d'importants risques
d'électrization. voire d'électrocution.

Matériels alectriques vétustes ou inadaptés a l'usage

Ces matérials &lectrigues lorsqu'lls sont trop anclens n'assurent pas une protection salisfaisante contre 'acchs aux parties nues sous
tension ou ne possedant plus un niveau d'isclement suffizant. Lorsgu'ils ne sont pas adaptés & 'usage que 'on veul en faire, ils deviennent
trée dangeraux lors de leur ulllization. Dans les deux cas ces maténels présentant dimportants rsgues d'dlectrisation, vokre
d'électrocution.

Appareils d'utilisation sitlués dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives
Lorsque l'installation électrique issue do la partie privative n'est pas mise en couvre comectament, le contact d'une parsonne avec la masse
d'un maténel élecirique en défaul ou une partle active sous tension, paul étre la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
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Pizcine privée ou bassin de fontaine
Les régles de mise en ceuvre de [instaliation électrigue i des équipements associés & la piscine ou au bassin de fontaine permetiant de
lirmiter le risque de chocs dlectriques, du fait de la réduction de la résistance électrigue du corps humain lorsgue celui-ci est mouillé ou
immergé.

Informations complémentaires
Dispositif(s) ditérantiel{s) 4 haute sensibilité prolégeant tout ou partie de I'instaliation électrique :
L'oblectil est d'assurer rapidement la coupure du courant de llinstallation électrique ou du circuit concernd, dés l'apparition d'un courant
de défaut méme da faible valeur. C'est ke cas notamment lors de fa défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale
des matérials, Mimprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise & la terre d'un matérel électrique...) des
masires dassiqgues de protection contre les risques d'élaectrisation, voire d'é@lectracution.
Socles de prise de courant de type a obturateurs :
L'abjectif est d'éviter Fintroduction, en particuller par un enfant, d'un objel dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant antrainer des brilures graves elfou I'dlectrisation, voire 'dlectrocution.
Socles de prise de courant de lype a puits (15 mm minimum) :

La prégence da puits au niveau d'un socle de prise de courant dvite le risgue d'édlactrization, volre d'électrocution, au momant de
lintroduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation.

Le présent rapport est etabli par une personne dont les compétences sont certifiees par : Ginger Cated.
Adresse de I'organisme certificateur : 12, av Gay Lussac 78390 ELANCOURT

Le présent rapport est valable jusqu’au 24/08/2024

Cachet de I'entreprise Dates de visite et d'établissement de I'état
T Visite effectuée le 25 ao(t 2021
PN o e Tl win B b B I TN Etat redige a La Queue en Brig, le 27 aolt 2021

Siret : 502 416 977 o010 - APE 7120 B

Mom prénom :

Signature de I'opérateur

La sockéié AJDIAGNOSTICS atteste que m ses employds, ni effe-méma, ne regoil, directement ou indirectament, de fa part d'une entrapnse

pouvant rdaliser des fravaux sur les ouvrages, installations ou éguipemenis sur lesguels porte sa prestation, avcun avaniage nl réinbution, sous
quelque forme que ce soit.
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CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

Rapport N°: 2021-08-010

Propriétaire :
M.

Adresse du propridtaire :

66, av de la République

93200 ST DEMIS

Donneur d'ordre :

Cualité du commanditaire (donneur d'ordre) : Propridtaire
Mom : M.

Adresse 66, av de la Républigue
Code postal et ville : 93200 ST DENIS
Adresse du bien :

66. av de la République

93200 ST DEMIS

Cabinet et auteur du constat Organizsme de certification

Nom du cabinet : AJDIAGNOSTICS Le présent rapport est dtabli par une personne dont las

Adrasse : 3, rue Jean Marmoz compétences sont certifiées par :

Code postal — Ville : 94510 La Queuws en Bria Mom de "organisme de gualification acerédité par le COFRAC ©
M* SiretfApa | 502 416 977 00010/ 7120 B Ginger Cated

Tal : 06 60 68 93 80 Adresta da I'organieme - 12, av Gay Lussac TR990 ELANCOURT
Fax : 01 45 76 53 80 M= de cerificat de certification 195

E-mail : ajdiagnostics@gmail.com Date de validité de la cerification @ 02M12/2022

Mam at prénom de 'auteur du constat
Organisme d'assurance professionnelle ALLIANZ
MN® de contrat d'assurance 808 109 098

Le CREP sulvant concerne :

Les parties privatives & Avant la vente B
Occupées = Ou avant la mise en location m |
Ou les parties communes d'un immauble O Avant travaux O

M.B. ! las travaux visds sont définis dans 'arndté du 19 aodt 2011 ralailf aux
travaux en parties communeas nacessitant 'élabiissement d'un CREP

L'apparell & lluorescence X

MNom du fabricant de MNapparell - NITOMN Modéle de l'appareil : NITON XLP
N® da sérle de "apparell : 26235 Mature du radionuchbide @ cd 109
Date du demier chargement da la source : 01042016 Activité a cette date : 40mCi

Diate limite de validité de ta source @ 01 aolit 2021

Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé la présence de revétements
contenant du plomb

Las masures da concentration en pbamb 2ont regroupées dans e tableau de synthése sulvant @

MNOM
TOTAL MESUREES CLASSED CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSES
Mombre d'unités de ‘
diagnostic 23 14 & 0 0
Pourcentage associé B0.873% 34.78% 0.00% 4.35% 0.00%

Recommandations au propriétaire
Il existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 etfou 2 : "Le proprietaire doit veiller a I'enfretien des
revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'eviter leur degradation future.”

Suite & lntervention sur site le 25 aodt 2021, ke - Constal de Risgue d'Exposition au Plomb » a éld rédigé par le 26 aodt
2021 conformémant & larrétd du 19 aodt 2011 refatif au constal do risgue d'exposition au plomb ef selon [a norme NF X 46-030 «Diagnostic
plomb — Protocole de rdalisalion du conslal de nsque dexposition av plombe.
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Rappel de la commande et des références réglementaire

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente (en application de ['Article L.1334-6 du code de la santé
publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

| du cadre réglementaire of des tifs du CREP
- Arrété du 19 aodt 2071 relatif av constat de risque d'exposition au plomb
- Norme NF X 46-030 «Diagnosiic plomb — Protocole de réalisation du constal de risque d'exposition au plombe.

Le constat de risque d'expaosition au plomb (CREP), défini a FAmiche L1334-5 du code de [a santé publique, consiste & mesurar la concentration en
plomb da lous kes ravdtemants du bian immobilier concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, guiiles soient dégradés ou non, 4 décrira laur
élal de conservation et & repérer, le cas échéant, les risques de saturresma infantibe ou les facteurs de dégradation du bt permettant didentifier les
situations dinsalubrité.

Les résultats du CREP doivent permatire da connalitre non saulement be risque immédiat lié 4 la présence de revétaments dégradés contanant du
plomb (gui générant spontanément des poussiéres ou des écailles powvant étre ingdrées par un enfant). mais aussl le risque potentiel ié a la
présance de revétemnents en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Cuand ke CREP est réallsé en application des Articles L 1334-8 ot L.1334-7, || porte uniquement sur les revétements privatifs d'un logement, y
comprs las revétements axtéreurs au logement (volet, portail, grille, )

Cuand le CREFP est réalisé en application de I'Article L. 1334-8, seuls las revétemeants des parties communas sonl concemés (sans omattra, par
axampla, la partie extérieure de la porte paliéra).

La recherche de canalisations en plomb ne falt pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immabilier concernd es! affectd en parie 4 des usages aulres gue 'habitation, e CREP ne porte gue sur les paries affectées a
I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, ke CREP porte sur caux qui sont destings 4 un usage courant, tels que la buanderia.

Renseignements concernant la mission

L'appareil a fluorescence X

Mom du fabricant de I'appareil NITON
Modéle de I'appareil NITON XLP
N® de série de 'appareil 26235
Mature du radionucléide cd 109
Date du derniar chargement de la source. 01/04/2017
Activité a cette date : 40mCi
Data limite de validité de la source 01 aodt 2022
N® : T940735 Date d'autorisation : 0B mars 2017
Aorisstion A5 (DGGHRY Date de fin de validité de I'laumﬂsatlan - 24 mars 2022
Mom du titulaire de autorizsation ASN (DGSNR)
MNon de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)

Fabricant de I'étalon NITON MN° NIST de I'étalon PIN 500 - 934
Concentration 1.04 mgicmz2 mg/lem? Inceritude (mg/cm?) 0.06 mg/cm2
Vérification de la justesse de |'appareil en : M° de la mesure : i

début de CREP dets - 2506/ 1 Concentration (mag/em?) 0.9
Vérification de la justesse de I"appareil en : N de la mesure : 18

fin de CREP dale ; 2306/ 7001 Cancentration (mg/cm?) 09
Vérification de la justesse de 'appareil =i N° de la mesure : Sans objet

une remise sous tension a lleu date : Sans objet

Concentration {mg/cm?) Sans objet

La vérfication de la justesse de l'apparedl consiste 4 rdaliser une mascrg de [a conceniration en plomb sur un dtalon a une vakewr procha du seuil
En début el en fin de chague constat f 4 chagua nouvelle mise sous lension de Nappared une nouvele vérification de [a justesse de lappareil est
réalisée.
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Le laboratoire d’analyse éventuel :

Le bien objet de la mission

Dingnostics
Immobiliers

Adressa du bien immobilier

66, av de la Républiqua
93200 ST DENIS

Diescription de I'ensemble immobilier

Appartement T1

Mom et coordonnéas du propriétaire ou du syndicat de
copropriété (dans le cas du CREP sur parties
communes)

Année de construction 1800
Localisation du bien objet de la mission 3% droite lot 17
M.,

66, av de |la République
93200 ST DENIS

L'occupant est

Sans objet, le bien st vacant

Mom de "occupant, si différent du propriétaire

Présence el nombre d'enfants mineurs, dont les
enfants de moing de Gans

Nombre total :

Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Date(s) de la visite faisant I'objet du CREP

23 aolt 2021

Croguls du blen iImmaobilisr objet de la misslon

Volr paragraphe ‘CROQUIS

Liste des locaux visités

Cuisine, Sgjour, Salle d'eau

Listes des locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite

Etage |

Locaux

Raisons

SANS CBJET
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Meéthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revélements ont éte realisées selon la norme NF X 46-030
=Diggnostic Plomb — Prolocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plambr=.

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a l'aide d'un appareil a fluorescence X (XRF) a lecture directe
permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de flucrescence du plomb, et sont exprimées en mglemaz.

Les éléments de construction de facture récente ou clairemeni identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas
mesures, a l'exception des huisseries ou aulres élements métalligues tels que volets, grilles, (ceci afin dlidentifier la présence
éventuelle de minium de plomb).

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par flucrescence X effectuées sur des revEtements sont interprétees en fonction de la valeur de référence fixée par
larréte du 19 Aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/em2

Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, l'auteur du constat effectue :
* 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supeérieure ou égale au seuil de 1 milligramme
par centimetre carré (1 mglem2) ;

¥ 2 mesures si la premigre ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil de 1
milligramme par centimétre camé (1 mg/em?2) ;

* 3 mesures siles deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb & une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/ema2), mais qu'aw moins une unité de diagnostic du méme type a éte
mesurée avec une concentration en plomb supéreure ou égale a ce seuil dans un méme local.

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unite de diagnostic, elles sont réalisées a des endroits différents pour
minimiser le risque de faux négatifs.

Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, 'auteur du constat tel que défini & I'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir & des
prélevements de revétements gui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-
031 =Diagnostic plomb — Analyse chimigue des peintures pour la recherche de Ia fraction acido-soluble du plombe-, dans les cas
suivants :

— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accés aux éléments de construction & analyser
ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable a fluorescence X ;

— lorsgue dans un méme local, au moins une mesure est superieure au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/em?2),
mais aucune mesure n'est supérieure a 2 mgfema ;

— lorsgue, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de I'appareil.

Le prélevement est réalisé conformeément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —Protocole de
realisation du Constat de Risque d'Exposilion au Plomb» precitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un
&chantillon permettant 'analyse dans de bonnes conditions (prélévementde 05921 g).

Dans ce dernier cas, et guel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négalive si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure & 1,5 mg/g.
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Présentation des résultats
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Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une
lettre (A, B, C ._.) selon |a convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivants -

¥ |a zone de I'accés au local est nommeée wA» et est reportée sur le croguis. Les autres zones sont nommees «B», «Can,
«D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

¥ la zone «plafond= est indiguée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un loeal, |a plinthe du méme mur, "ouvrant d'un portant ou le dormant d'une
fenétre, ...} faisant 'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la
concentration en plomb &t de |la nature de la degradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat el méme
historigue en matiére de construction et de revétement.

Concentration surfacique
an plomb Type de degradation Classement
= Seuil 0
MNon dégrade ou non visible 1
ZSeuwil Etat d'usage 2
Dégrade 3
Résultats des mesures
Local No 1 Désignation Cuisine
L Localisation Classement
Unité % Concen- Hature
ﬂ:ﬂﬁe Zone de Substrat “;'“E‘::t'“ """‘m tration mn'i';’:;‘:im de I I'Lrn?:é o | Observations
Diagnostic PR H“m“ﬂm" if) {mg/cm) degradation disgnoatic
Porte ; Matériau =
M A finférisor) BOIS Paintura - 1949
1 Toile da <1 M 0.00
A Mur Platre 0
2 Werre =1.00 0.00
Matériau >
W =1 M .
A2 ~Pors BOIS Peinture 1549
N {intériaur) -1.00 Y Matériau =
p 1949
Talla da =1 M 0.00
B Mur Platre 0
3 3 verre ~1.00 0.00
3 Tolle de <1 M 0.00
C Mur Platra 0
B arre =1.00 0.00
Toile de Matériaw =
M D Mur Platre i =1 M - 1949
Dalla
MM Plafond AUTRE polystyrana -
¥ Fenélra : 0.00 o
3 B (Extérieur) BOIS Painture 06 5
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Mombre d'unités
de diagnostic :

8

Nombre d unités
de clasza 3 @

0

% de classe 3 : 0.00%

Mii=Non mesuré, NV=MNon vigibla, ND = Non dégradé, EU=Etat dusage, D=Dégradé

Local No 2 Déslgnation Séjour
oty Localisation Classemant
Unité # Concan- Hatura
:1:5?;9 Zone de Substrat H:"'E'::::tm e Iare tration mnli::rl:::inn de la I'un?leé da Observations
Diagnostic PR [‘IHGI !:Ita‘i“ if) {mg/cm) dégradation disgnostic
M | A Huisserie BOIS Painture M : el e
Toile.de Matériau =
A A Mur Platra b =1 M - 134
g Tolle da =1 M 0.00
B Mur Platra L]
10 e =1.00 0.00
11 y Tolle de =1 M 0.00
C Mur Platre L]
12 erre =1.00 0.00
13 Fenétra 0.00
= C (Extérieur) BOIS Peinture 510 L]
5 C Garde corps METAL Pairilure 4.20 EU 2
1] Tolle de =1 M 0.00
8] Mur Plétre L]
17 Verre =1.00 0.00
Dalle
M Plafond AUTRE polystyrana -
; 3 Matériau =
M Plinthea BOIS Peinture - 1949
Mombre d'unités Nombre d'unités B
de diagnostic : g de classe 3 : 9 e olnsn S - 1.00%
Mii=Non mesurd, NV=Non visible, ND = Mon dégradé, ELl=Etat dusaga, D=Dégradé
Local No 3 Désignation Salle d'eau
Urité Localisation B Mot Classament
N* de Revétement de la ; Etat de de
Zong de Subsirat tration G de la e Observations
e SLIre Diagnostic apparent [li::aumf} {mglem?) conservation dégradation Jgg;;&
M A Mur Falence = 1949
M B Mur Falence > 19459
N [ Mur Falence > 1949
M D Mur Falance = 1949
M Plafond Platra Paintura > 1949
M A Porte1 Bois Peinture = 1949
Mombre d'unités Nombre d'unités h
de diagnostic : 6 de classe 3 © < % dnrinnsn D - 0000
Mid=Non mesurd, NV=Man visible, ND = Non dégradé, EU=Etat dusage, D=Dégradé
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Conclusion

Classement des unités de diagnostic

Le constat des risques d'exposition au plomb a révélé |la présence de revétements
contenant du plomb

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

MNOM
TOTAL MESUREES CLASSED CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Mombre dunités de .
diagnostic 23 14 & i o
Pourcentage associé G0.873% 34.78%: 0.00% 4.35% 0.00%:

Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peul provoguer une intoxication des personnes, en particulier
des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme
recouvertes de peinture d'une concentration surfacigue en plomb égale ou supérieure a 1 mglcm2 devront s'accompagner de
mesures de protection collectives et individuelles visant 4 contrdler la dissémination de poussiéres toxigues et & éviter toute
exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de limmeuble et la population environnante.

Il existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 etfou 2 : "Le proprietaire doit veiller a I'entretien des
revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'eviter leur degradation future.”
Commentaires :

En cas de doublage des surfaces murales ou plafonds (et faute de ne pouvoir « casser =), nous ne pouvons conclure
sur I'absence ou présence de plomb dans les revétements doublés.

Situations de risque de saturnisme infantile.

Un local au moins parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de NON
classe 3
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 NON

Situations de risque de dégradation du bati.
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menacant de s'effondrer ou

en tout ou partie effondré At
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou NON
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une méme pidgce

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce recouverts NON

de moisissures ou de nombreuses taches dhumidité

Transmission du constat a I'ARS
Une copie du CREP est transmise dans les 5 jours ouvrés a la direction générale de l'agence régionale de santé
(ARS) =i au moins un facteur de dégradation du bati ou de risque de saturnisme esf releveé : NON

2021-08-010 - 66, av de la République 93200 ST DENIS Bz
Siege socral 3; Rue Jean Marmaoz Ted : 06 60 4693 BO
$4510 La CQuewe an Bric Fax:01 4576 23 B0
SARL capial 7500 € APE - T1208 Mail : ajdizgnosticsSgmail.com
RCE CRETEIL 502 416 977 site : ajdiagnostics.oom

Amurance D ALLIANZ BO8 107 078




Immobiliers

*- A J e Dingnostics

Date de validité du présent rapport : La durée de validité de ce rapport estde 1 an

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Ginger Cated.
Adresse de l'organisme certificateur : 12, av Gay Lussac 78990 ELANCOURT

Cachet de I'entreprise
A] DIAGNOSTICS Fait a La Queue en Brie, le 26 aodt 2021
3, rue Jean Mernoz Par : AJDIAGNOSTICS
84510 LA QUEUE EN BRIE Mom de l'opérateur :
?ﬁ.ﬁﬂ.ﬂi.ﬂ.ﬁ - Fax; 01.45.76.93.80 Signature de 'opérateur
Siret : 502 416 977 00010 - APE 7120 B

La socidté AJDIAGNOSTICS atteste que ni ses amployés, ni elle-méma, ne recall, directament ou indiractemeant, de la part d'une antreprise
pouvant rdatiser das fraval sur ks ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prastalion, avcun avantage nf rdiribulion, Sous
qualgua forme que ca soil.

Les obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif & la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :
dl'information des occupants et des personnes amenées & exécuter des travaux, prévue par 'Article L.1334-9 est réalisée par la
remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriégtaire ou I'exploitant du local d'hébergement.»

4lLe CREP est tenu par le propriétaire ou I'exploitant du local d'hébergement 4 disposition des agents ou services mentionnés a
lArticle L.1421-1 du code de la sante publique ainsi, le cas echeant, des agents charges du contrile de la réglementation du travail
et des agents des services de prévention des organismes de sécurite sociale.»

Article L1334-9 du code de |la santé publigue

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux arlicles L. 1334-6 a L. 1334-8-1, met en évidence la présence de
revélements dégrades contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrété mentionné a l'article L.
1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées 2 faire des
travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerneé. || procéde aux travaux appropries pour supprimer le risque d'exposition
au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La
non-réalisation des dits travaux par le proprigtaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux
obligations particuliéres de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

2021-08-010 - 66, av de la République 93200 ST DENIS an2
Siege socral 3; Rue Jean Marmaoz Ted : 06 60 4693 BO
$4510 La CQuewe an Bric Fax:01 4576 23 B0
SARL capiEal 7500 & AFE - 71208 Mail : ajdizgnosticsSgmail.com
RCE CRETEIL 502 416 977 site : ajdiagnostics.oom

Amurance D ALLIANZ BO8 107 078



q- AJ piacnosTICS -

Diagnostics
Immobiliers

Information sur les principales réglementations et recommandations en matiere
d’exposition au plomb

Textes de référence
Code de [a santé publigue :

Code de la santé publique : Articles L 1334-1 31 .1334-12 et Articles R.1334-1 & B.1334-13 (lutte confre la présence de plomb) ;

Articla L1333-4 concemant [a distribution, la détention et I'utilisation des appareils 4 fluorescence X équipés d'une source radioactive.

Loi n® 2004-806 du 5 aodt 2004 relative 4 la politigue de santé publigue Articles 72 & 78 modifiant le code de la santé publique |

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif 4 fa lutte contre e satumismae |

Arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'axposition au plomb ;

Arrété du 12 mal 2009 relatif au contréle das fravaux en présence de plomb, réalizés en application de Farticle L. 1334-2 du code de la santé
publique

Arrété du 7 décembre 201 1 modifiant Famété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétances des personnes
physigues opdrateurs des constats de risgue dexposition au plamb ou agréées pour réalser des diagnostics plomb dans les immeubles
d'habitation et les critéres d'accréditation des organismes de cerification

Code de la construction et de 'habitat

Code de la construction et de Fhabitation : Aricles L.271-4 4 L.271-8 (Dossier de diagnostic technigue) et Articles R271-1 AR.2714
(Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technigue) ;

Décrat n* 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour Fapplication de larticle L. 271-6 du code de la construction at de Fhabitation.
Ordonnance n® 2005-655 du 8 juin 2005 relative au lagement et 4 la construction ;

Décrat n® 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatil aux diagnostics technigues iImmobiliers et modifiant le code de la construction et de
I'habitation ot ke code do la santd publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels lids 3 l'exposition au plomb :

Code du travail @ Articles L_233-5-1, R.231.51 4 R.231-54, R.231-56 et suivants, A.231-58 ot suivans, R.233-1, R.233-42 af suivanis ;
Dacrat n® 2001-97 du Ter février 2001 élablissant les régles particuliéres de prévention des risques cancérogénes, mulagénes ou loxigues
pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

Décret n® 93=41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de misa en ceuvre ef d'utilisation applicables aux
équipemants de travail et moyens de protection soumis & I'Articke | 233-5-1 du code du travail at modifiant ca code (équipements da
protection individuelle et vatements de travail) ;

Décrat n® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif & la prévention du risque chimigue at modifiant la code du travail ;

Loi n® 91-1414 du 31 décambre 1991 modifiznt le code du travail ot ls coda de la santé publigue en vue de favoriser la prévention des risquas
professionnels at portant transposition de directives europdennas relatives a la santé &1 4 la sécurité du travail (Equipements de travail) ;
Décrat n® 92-1261 du 2 décembre 1292 relatif 4 la prévention des risques chimigues (Aricles R.231-51 a4 R.231-54 du code du travail) |
Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de FArticle R_237-8 du code du travail, la liste des travaux dangeraux pour lesquels il ast atabli
un plan de prévention.

Ressources documentaires
Documents tachnigues -

Fiche de sécurité H2 F 13 989 Maladies Professionnelies, Plomb, OPPETP, jarmvier 15949 ;

Guide A l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb,. Aide au cholx d'une technigue de traitement, OPPETP, FFB, CEETP,
Editions OPPETP 4e trimastre 2001 ,

Dacurment ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnals, INRS, avrill 2003 ;

Morme AFNCRE NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de fisque d'exposition au plombes .

Sites Intemet :

Ministére chargé da ka santé (textes officiels, précautions 4 prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des
différants acteurs, ._.) : hitpywaww santa gouy fr {dossiers thématiques «Plombes ou sSatumismeas)

Ministére chargd du logement : hitp:ffwww logemenLgoun.fr

Agence nationale de 'habitat (ANAH) © hitpyfwwea anah fif (fiche Paintures au plomb disponible, notamment)

Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : hitp/fwww ines.ir/ (régles de prévention du risque chimigue, fiche toxicologigue plomb et
COMPOSés mindrau, ..
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Immobiliers

.‘ Al DIAGNOSTICS A
g Diagnostics

Annexes :

Notice d'Information

5i le logemant gue vous vendez, achetez ou louez comporte des revétements contenant du plomb, sachez que ke plomb est dangeraux pour la
santé.

Deux documents vous informent :

= l& constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revélemants - lisez-le attentivement !

— la présente notice d'information résume ce gue vous devez savodr pour éviter |'exposition au plomb dans ce logement.

Les affets du plomb sur [a santé

Llingestion ou lnhalation de plomb est toxkque. Elle provoque des effats réversibles (anémie, troubles digestifs) ou iméversibles {afteinte du
systéme narvelx. baisse du quotient inteliectusl. etc.). Une fois dans I'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'ol il peut étra
libéré dans le sang, des annéas ou méme des dizalnes d'anndes plus tard. Lintoxication chronigue par le plomb, appelée salurnisma, est
particulidrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peul raverser le placenta et contaminer le fostus. Les mesures de prévention en présence de ravélements contenant du plomb

Des paintures fortement chargéos an plomb (céruze) ont &té couramment wlilisées jusque vers 1950. Cas peintures, souvent recouvertas par
d'autres revétements depuis, peuvent &tre dégradées & cause de "humkdité, 4 la suite d'un choc, par grattage ou a 'occasion de travaux - les
écailies et les poussiéras ainsi libérdas constituant alors une source d'intoxication. Ces peintures représantent le principal risque d'exposition au
plomb dans I'nabitation.

Le plomb contenu dans las peintures ne présente pas de risque tant gu'elles sont en bon &tal ou inaccassibles.

En revanche, e risque apparail dés qu'elles g'écaillent ou se dégradent. Dans ca cas, votre enfant paut s'intoxiquer

— &'l pofta & la bouche des dcallles de palnture contenant du plomb |

- 'l se trouve dans une pibce contaminda par des poussiénes contenant du plomb

— &'l reste & procimité de travaux dégageant des poussibres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans cerains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux gu'en cas d'ingestion de
fragments de papier. Le plomb laminé des balcons at rebords extérieurs de fanétre n'est dangereux que sil'enfant a accds 4 ces surfaces, v porte
ia bouche ou suce ses doigts aprds les avoir touchéas.

Pour éviter gue votre enfant ne s'intoxigue

= surveillez I'élat des peintures et effectuer les menues réparations gul simposent sans attendre gu'elles s'aggravent ;

— luttez contre 'humidité, gul faverise la dégradation des peintures |

= dvitaz le risqua d'accumulation des poussiéres : ne posaz pas da moguette dans les pldces ol 'enfant jous, nettoyaz souvent le =ol, les rebords
de fenéires avec une serpilliére humide ;

— veillez 4 eo que votre enfant n'ait pas accés 4 des paintures dégradées. i des papiers peints contenant una feuilla de plomb, ou 4 du plamb
laminé (bakcons. rebords extérieurs de fenétrag) ; lavez ses mains, ses jousts.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb, prenaz des précautions !

— gl vous confiez les travauy & une entreprise, remeatlaz-lui une copie du constat du risgue d'axposition au plemb, afin qu'alle mette an cauvre las
mesures de prévention adéequates ;

— lanez les jaunes enfants éloignés du ogameant pandant loute la durée des travalx | avant tout retour d'un enfant aprés travaux, les locaux dodvent
avodr été parfaitemnent nettoyés |

— g vous réalizez [es travaux vwous-méme, pronaz soin d'éviter [a dissémination de poussidnes contaminéas dans tout le logemeant al édventuallemeant
le voisinage.

Sivous éles enceinte :

- na réalisez jamais wous-méme des travaux portant sur des revélemeants contenant du plomb ;

- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb.

5i wous craignez qu'il existe un risque pour volre santé ou celle de vatre enfanl. parez-en & volre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de
protection maternelia et infantile, médecin scolaire) qui prascrra, s'il le juge utile. un dosage de plomb dans be sang (plombémie). Des informations
sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des directions départementales des territoires. des agences régionales de la santé
ou des services communaux d'hygiéne et de sanbé, ou sur les sites Internet des ministéres chargés de la santéd el du logement.
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AJ DIAGNOSTICS A

Diagnostics
Immobiliers
Croquis
M B  Alinlérieur de chaque piéce, les éléments unitaires sont reperés (face, gauche,
- droite...) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si plusieurs entrées existent,
E £ | celle retenue est définie précisément : gauche, centre, droite, idem si plusieurs
S g fenétres existent dans la méme pigce.
=
;’ o
= Mur antréa A
Porte antréa ou ouveriure
Croquis : Unique utilité de compréhension, non coté. A - 3EME
C
Cuisine
Salle d'eau
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

UNDEFINED

Adresse: undefined
Coordonnées GPS: 48.936824, 2.352261
Cadastre: 2 18

Commune: 5T DENIS
Code Insee: 93066

Reference d'édition: 1492695
Date d'édition: 23/08/2021

Vendeur-Bailleur:

Acquéreur-locataire:

PEB ; NON Radaon : NAVEAU 1 55 BASIAS, D BASOL, O ICPE CSEISME : MVEAL 1

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Type Exposition Plan de prevention
Informatif HON L hien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan dexposition au beuit
PEB
PPR Naturel owm Zonage réglementaire sur la sismicité = Nveaw 1
SEISME
PRR Naturel ouwl Commune & potentiel radon de niveau 1
RADOMN
Informatif ow Hiveau de risgue : Moyen
Sols Arglleux Une étude géotechnigue est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ocu medification du Batl. (Loi ELAN,
Article 68)
PFPR Naturels ow Mouvement de terraln Approuve 21031986
Mouvement de .
terrain Mouvement de temain Tassements différentiels Prescrit 2310772001
Departement
Mouvemnent de terraln Affalssements et effondrements (cavités souterraines) Prescrit 170012005
Mouvement de terrain Affalssements et effondrements (cavités souterraines) Approuve 1B/04/19495
PPR Naturels NON Inomdation Par une crue & débordement lent de cours deau Approuve 21/06/2007
Inondation Saine
PPR Miniers HON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risgues Minlers
PPR. Technologiques MNON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risgues Technologiques

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https.//www.info-risques.comy/short/ ANKPK

En cliquant sur ke lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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ﬂff-‘ ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

o M Aléas naturels, miniers ou technologigues, sismicité, potentiel radon, sods pollués et nuisances sonares

Cet état est établi sur la base des informations mises a disposition par arméte prefectoral

N® 2020-DRIEE-IFf148 du 11/08/2020 Mis & jour l2
2. Adresse code postal ou Insee COmmune
undefined 5T DEMIS
= L'immeuble est situé dans le périmatre d'un PPR N i X Mon
prescrit anticipé approuve date 17012005
Si oul, les risgues naturels pris en considération sont fiés 3
Imondation crue torrentielie remaontée de nappe avalanches
cyclone mouvements de terrain X secheresse geotechnique feux de forét
SEismE wolcan BUtres

exiraits des documents de référence Joints au présent eiat et permettant la localisation de I'iTmmedble au regard des risques prs en compte

= L' immeuble est concerns par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN Oui Man

51 owl; les travaux prescrits ant éte réalises Qui Mon

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers [PPRM)

= L'immeuble est situé dans Iz périmétre d'un PPR M Ol Mon x
prescrit anticips approuvs date

Si oul, les risques naturels pris en considération sont liésa ¢
mouvements de terrain autres

extraits des documents de référence [oints au présent état et permettant la locafisation de Fimmeuble au regard des risques pris en compte

= L'immeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM Qul Non
5i owl. les travaux prescrits ont été réafisés O Han

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

= L'immeuble est situe dans le perimetre d'un PPR T prescrit et nron encore approuve O Hon X
5i owl, les risgues techneologigues pris en considérabion dans I'arrété de prescription sont ligs a

effet toxigue effet thermigue effet de surpression
= L'immeuble est situe dans le peérimetre d'un PPR T approuve Ol Non A

Extrals des documents de reférence permettant |a localisation de I'i'mmeuble au regard des risques pris en compts &

= L'immeuble est situ en secteur d'expropriation ou de delaissement Oul Mon
Limmeuble est situé en zone de prescription Ol Mon
5i la transactlon concerne un logement, fes travaux prescrits ont ete réalises Qi Mon
5i la transaction ne concerne pas un legement, Minformation sur le type de rnsques auxguels ['immeubla Oui Han

est exposeé alnsl gue leur gralité, probabilité et cinetigue, est jointe & M'acte de vente ou au contrat de location

Situation de I'immeuble au regard du zonage sismigque reglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicite classee en

zone 1 ® rone 2 rone 3 zone 4 zane 5
trés falble faible rmodéerée moyenne forte
Information relative a la pollution de sols
= Le terrain est sitwe en secteur d'information sur les sols (S15) [=1T1] Mon X

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

= L immeuble se situe dans une commune 3 potentisl radon de niveau 3 Oul Man X

Situation de I'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB)

= L'immeuble est situg dans le perimetre d'un PEB: Oui Mon X

51 oul, les nuisances sonores 5'élevent aux niveau zane D rane C zane B zone A
faikle modérees forte trés forte

Information relative aux sinistres indemnisés par I'assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle miniers ou technologigue

= U'information est mentionnée dans |'acte de vente Oul Hon
vendeur | ballleur date [ Heu acquereur | locataire
23/08/2021 / ST DENIS

Modéle Etat des risgues, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L 125-6 et L.125-7 du Code de I'environnnement MTES f DGPA juillet 2018
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

Légende :
~ PPRInondation ~
b . |

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

0 Mouvement de Terrain S
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIERE)




'ARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

Léegende :

B zone A Trés Forte (Lden 70)
Zane B Farte (Lden 65-62)
Zane C - Modéres (Lden 57-58)

4 I zone D Faibie (Lden 50)
Vo 1 sy s — Ao
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LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONNEES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

Code Ralson social, Activité, Adresse Distance
IDF9300618)x, . 7 rue chaumettes des saint-denis (33066) 5.2 mitres
IDF9300510courtillet et cie, | 6 boulevard carmot, ex & cours benolst saint-denis (33066) 114 métres
IDF9300561 |pharmacke canonne, . 28 boulevard jules guesde ; 15 rue catulienne | 17 ree emest renan saint-denls {93066} 135 métres
IDF930M122 carrosserie autemobile, 8§ nee corblllon salnt-denks (33068) 143 metres
IDF9300593 |guelle, , 4 bis cours ragot salnt-denis (93066) 168 matres
IDF93035951 jmercedes-benz , garage modemne, , 24 boulevard carnot saint-denis (93066) 186 métres
IDF9300592 jgrillages mecaniques |- mouton, , 4 rie port du saint-denis (93066} 206 métres
IDF9304964 |peureux (les fils d'a), distillerie, 22 rue fontaine saint-denis (93066) 225 métres
IDF9303840|renault, , 30 boulevard jules guesde saint-denls (93066) 226 matres
IDF9304971 |picou, conserves, 24 rue fontaine saint-denis ($3066) 230 métres
IDF3300553 zambeaw: (m.], , 6 rue brise echalas, ou rue du port saint-denis (93066) 232 matres
1DF9300558 boucher et cie (ets) , claes (m.), , 5 rue port du, rue de la briche ; cours ragot saint-denis (93066) 248 metres
1DF9300562 jguantin, . 10 bis grande rue sakint-marcel saint-denls (93066) 266 métres
IDF9300591 [x, . 16 rue emest renan salnt-denls (933066} 270 métres
IDF9304123 carrosserie autemobile, 4 nue roussel saint-denis (93066) 273 métres
IDF9300615warine (m.), , 97 rue pars de saint-denis {93066) 275 matres
1DF9303944 gallieni automobiles, , 14 boulevard jules guesde saint-denks (93066) 278 maétres
1DF9300590|menuel (m.), , 12 nue port du saint-denis (93066) 288 metres
IDF9300563 [driancourt ., pkcou, . 123 rue paris de, actuelle rue gabrief perl saint-denis {93066} 293 métres
IDF9300613|bodart (m.), , 14 rue dezobry saint-denis (93066) 208 métres
IDF9300588 |garage du stade de france , bajolet pére et fils (sté), , 25 rue emest renan saint-denis (93066) 299 métres
IDF3300589|miston, , 14 rue port du saint-denis (23066) 300 matres
IDF930050%fichy, , rue roussel saint-denis (93066) 311 métres

1DF9300587 [gipav - groupement d'interets economigues panorama allals villain |, siss - sté dimprimernie de Ia seine-saint-denis . smig - sté moderne 319 métres
ldes industries graphigues, . 1 rue moreau saint-denks (33066)

1DF9300616|pichon et bouguet, , 64 rue gabriel per saint-denis (93066) 325 metres
|DF9305338|carrosserie dondrille, carrosserie automobile, 26 rue dezobry saint-denls (93066 329 métres
IDF9300532 |nissan smj . saint-denis nord automaobiles - seat smyj, , B4 boulevard marcel sembat saint-denis (93066) 332 métres
IDF9305034 |lamirelle, fabrication de tonneaux et futs en fer, 30 rue dezobry salnt-denis (93066} 344 métres
IDF9304968 |bouguet parisien, fabrcation de conserves alimentalres. 15 rue dezobry saint-denis (93068) 349 matres
IDF9304.12 4|rifiboif, distribution de carburant. 16 ree auguste delaune saint-denis {93066) 352 mitres
1DF9300506taxis de [a seine {sté des) , garage sannie . razel et richard , grand lavoir dezobry (sté), . 5 rue dezobry saint-dents (93066) 353 métres
IDF9305115|maufroy, talllanderie, 15 rue suger salnt-denis (93066} 398 métres
IDF9305104 |naulin & cie, constructions mecankgues, 12 boulevard felix faure saint-denks (93066) 414 métres
IDF9303924|garage rubin's, , 10 rue damas de saint-denis (93066) 414 métres
IDF9300582 [brunot {m.), , 4 rue denfert rochereau salnt-denis {93066} 424 mitres
1DF3300601 chrome dranceen. , 13 rue gisquet saint-denis (93066} 436 métres
1DF9300586|greilles, , 41 boulevard marcel sembat saint-denis (33066) 436 metres
IDF9305399|remond. fabrication de peintures et vemnis, 29 rue petit saint-denis {33066) 4410 métres
IDF9300502 calmels, |, 15 Impasse moulins gemeaus des saint-denis (93066) 441 miétres
IDF93004 59 |maunoury (mamaury) et wolf {mm.} . mainier {m.). , rue port du saint-denis {93066) 442 métres
IDF9300504 |papeterie maildor , majola (m.), . 4 rue paul nay ; rue paul eluard saint-denks (93068) 451 mitres
10F3300583hennery, . T rue denfert rochereau saint-denis {93066) 452 métres
10F9305400(sté parisienne de forges et acleres, ackerie, 19 rue petit saint-denis (33066) 454 métres
IDF9300602 jgondole {sté), , 17 rue gisquet saint-denis (93066) 459 métres
IDF9300500|bardin , spiros (sa) , samson {m.} . wolff (m.) . monin et cle . menin freres, , 20 rue briche de la, ou 30 rue paul eluard saint-denis {93066) (461 métres
1IDF9300501 [regaud {m.) , charles et babillot , chares alne, , 30 rue paul eluard, ex 26 & 30 rue de la briche saint-denis (93066) 461 métres
1DF3300505 ateliers municipaux de saint-denis , abattoirs munkcipaus de saint-denks |, laine {m.), , rue brise echalas salnt-denls [93066) 465 métres
IDF9300584 fonderie denfert, dubais (m.), . 9 rue denfert rochereau saint-denis (33066) 468 métres
IDF9300461 [arm (sté) , pizon-bross | dablin [m.} . danord, . 3 rue ambrolse croizat saint-denis {93066} 473 métres
IDF9300503 |nay-gisguet et cle , gisguet (m..), . route briche de Ia | rue des poissonniers {actuefle rue brise echalas) saint-denis (93066]) 476 métres
IDF9300600|brisson fils , mowrgon et brissan , mourgeon et brisson fils, , rue brise echalas saint-denis (23066) 479 métres
IDF9300560|guillermain, , & boulevard felix faure, ex 13 cours chavigny saint-denks (93066} 480 métres
IDFS300564 |laboratoire galenigue, . 6 boulevard felix faure saint-denis (93066) 480 métres
1DF9300452 apstolly (m.) . davidson et dichardson (ets), . nee port du saint-denis [93066) 490 métres
IDF9305000(cimed - cle Industrietle de mécanigue et d'electricité, fabrication d'apparells electriques, 32 rue briche salnt-denis (93066) 500 métres

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 METRES)
BASE DE DONMEES DE POLLUTION DES SOL

Code Raison social, Activité, Adresse Distance

Awscun site BASOL a moins de 500 métres
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LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 METRES)
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Raison social, Activiteé, Adresse

Aucun site ICPE a moins de 500 métres
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_?_ Ministére du Développement Durable

Préfecture : Seine-Saint-Denis Declaration de sinistres
Commune : ST DENIS - =y T
indemnisés

en application du IV de |'article L 125-5 du Code "environnement

Adresse de I'immeuble

undefined 5T DENIS

Sinistres indemnises dans le cadre d'une reconnaissance de I'état
de catastrophe
Cochez les cases OUlou NON

Arrétés de reconnaissance de |'état de catastrophes au profit de la si, a votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite 3

Ccommune des dommages consécutifs a chacun des événements
Catastrophe naturelle Début Fin Arréteé Jo du Indemnisation

Inondations et coulées de boue 27072018 27/0720148 24/12/2018 300142019 C}IDL.II D WON
Inendations et coulées de boue 24/05/2018 25/05/2018 23/07/2018 15/08/2018 C}ﬂul C’l NON
Inondations et coulées de boue 11/04/1963 | 23mansa3 | 16msnea3 | igmsiases | OQou OQwon
Inondations et coulées de boue 24/0€/1983 26/06/1983 03/08/1983 05/08/1983 Cyoul ) noN
Inondations et coulées de boue 0607 /1887 06/07/1987 270091987 09/ 10/1987 C}'DL.II D HON
Inondations et coulées de boue 24/08/1987 26/08/1987 03111987 11A1/1987 C}IDL:II O WON
Inondations et coulées de bous Juosnes: | owoenssz | 1enonsez | imaonesz | Qouw  Owon
inondations et coulées de boue 1907/1994 | 19071994 | 28000994 | 2onyisss | Qo Qwnon
Inondations et coulées de boue 23/08/1995 23/08/1995 02021996 14/02/1996 Oouw O noN
Inondaticns et coulées de boue 30/05/1999 30,05/195% 21/07/1990 24/08/1999 O oul O non
Inondations - coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 291241999 29/12/1994 30/12/1999 C}IDL.II D HON
Inandations et coulées de boue G707 2001 07/072001 06/082001 nmarzém l:}ﬂul O NON
Inondations et coulées de boue 020712003 02/07/2003 031272003 20/12/2003 i:}ﬂLII D HON
Inondations et coulées de boue 2B/05/2016 | 0S5/06/2016 DB/OE2016 09/06/2016 Oy ou O NON
Inondations, coulées de boue et glissements de terain 09052020 104052020 06T 2020 290072020 C}'DL.II D HON
Etabli le :

Mom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en saveir plus, chatun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier departemental sur l2s risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dedié a la prévention des risques majeurs ;| www. georl sques.gouv.fr
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D P E Diagnostic de performance NADEME - 2133802232147
- el Etabii I2 : 25,/08/2021
Energetique (logement) Valable jusqu’au ; 24/08/2031

Ce document wous permiet de s3voir si votre logement &3t &conome en energie £t présenve le climat. Il vous donne Sgalement des pistes pour amekorer ses
performances el redwire vos factures. Pour en savair plus : https/Wwwwecologie.gouv. fry diognostic-performance-energeigue-ane

Adresse - 66, av de la République
93200 5T DENIS
(Etaze : 3eme droite, N® de lot: 17)

Type de bisn . Appartement
Annee de construction S Avant 1948
Surface habitable - 18.58 m®

Frogrietaire ;M.
Adresse - 66, av de la Républigue 93200 5T DENIS

Performance énergétique et climatique

Iogemed Bl ridmerment perfonmant

* Dont émissions de gaz
a effet de serre

CERSammaticn
rimghis [N AL dreiinng

865| 28"

kWhim®an | &g S0, /m%an

|logamibht sall&merneil peu perlormant ent de 2 784 km parcourus en voiture,
d'&mis dépend principalamant

Le niveau de consommation énergétique dépend de I'isolation du
rm des aguipements.

pages 43 E

Estimation des colits annuels d’énergie du logement

be=s zaltz zont sctimes =n fonction des caracterishiques d= yotre I=gement et pay® ane - utilliaetan rtanderd ue-3 UZBEE: :E"‘.-\.;!-;E. =y chaude wsmiteire, climetisstion, acisi =EE,

ziaKilizires] woir g3 powr voir iz detnils per-pozte.

entre 980€ et 1360€ par an
e i O O

Prix moyens des energees (ndeses au ler ianvier 2021 [sbonnements compris)

Comment réduire ma facture d’énergie ? voirp.3

Infarmations diagnostiqueur

AIDIAGMNOSTICS L
3, rue Jean Mermoz ezl - ajdiagnostics@gmail.com ’W
94510 La Queue en Brie N° de certification ;195 'ff'

tel 106 60 66 93 80 Organisme de certification ; Ginger Cated

HE

AJDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 80 | Dossier : 2021-08-010 Page 1/9



DPE  Diagnostic de performance eénergétique (logement)

Schéma des déperditions de chaleur

vantilation

32%

portes
et fenéires

8%

£ ¥

ponts thermigques

1%

Confort d’été (hors climatisation)*

INSUFFISANT

Pour améliorer le confort d*été :

Q Faites isoler la toiture de votre logement.

‘- ’ 35%

Performance de l'isolation

INSUFFISANTE

p.2

Systéme de ventilation en place

Ventilation par ouverture des fenétres

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systémes de production

d'énergie renouvelable,
Diverses solutions existent :
e i
| W \1 pompe @ chaleur
n__s
@ panneaux solaires

1_':;5% photovoliaigues

-~
b "

4

|

s 4 o} geothermie
EEE

& chauffage au bois

i ]" #\'\
e P

chauffe-eau
thermodynamigque

panneaux solaires
thermigues

réseau de chaleur ou
de froid vertueux

*Le aivedu de confort o' &te presente ol s'appuie uniguement st les caractenstiques de votre iogement (la localisation n'est pas prise en compte)

AJDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 80 | Dossier : 2021-08-010

Page 2/9



DPE  Diagnostic de performance énergetique (logemen) p.3

Montants et consommations annuels d'énergie

iise Consommation d"énergie Frais annuels d'énergie ﬁ
Z {en kWh énergie primaire) [fourchette d'estimation®) Répartition des dépenses
ﬂ chauffage # Elzctrique 13536 (5885 &f) entra 830 € et 1 140 € _84 %
- eau chaude § Electrique 2472 (10754F)  entre150€et210€ - 15 %
* refroidissement 0%
@ éclairage # Electrique 81 (3547 entreD €t 10 € |1 %
# ausdlizires 0 %
energie totale pnur i 165083 km ENTECH G ot 1 IR0 E Pour rester dans cette fourchette
USHERS FOLCIEES ., (6993 KWher) jiaran d'estimation, voir les recommandations

d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une tempéerature : i;LEH mw d‘ﬂ'ﬂ‘#lr::;ﬂl !
de chauffage de 19° réduite 4 16°C la nuit ou en cas d'absence du e ioge et aux suiaies “E"” steus, pompes)

zont prises &n compte dens cette estimation. Les consommetions liees sux sutres usages
domicile, une climatisation réglée a 28° (si présence de clim), |Electraménagar, appareils Slectraniquas._.] ne sant par comptahilisées.
et une consommation d'eau ude de 658 par jour. i e factures réelles dépendront de nombreus factewrs : prix des energisz, mesto de

&1, dnergie finale rm\?ﬂwﬂ#ﬁ!!mhu_Lmhm&pemdmﬁumtﬂhmuem

Prix moyens des energies indexes au ler ppavier 2021 [sbonnements compris) s dez g AR
L. AN '!'1"3."_.,“.'_. A i | ) L SNLY : r
Jotyrpmiioide Loy ot pi s ikl . ATONIER SR AT,
l‘_‘luelque's gestes 5|mph_f. puur mahriser votre facture d‘énergie
. Astuces
Température recommandée en hiver & 19°C
<3 Diminuez le chauffage quand
Chauffer a 19°C plutt}t que 21°C c’est -18% vous n'étes pas |a.
sur votre facture - -212€ par an - Chauffez les chambres a 17" la nuit.
si cli " . Astuces
(s i":atlsatmn‘ " => Fermez les fenétres et volets la
température recommandée en été - 28°C journée quand il fait chaud.

= Agrez votre logement la nuit.

Consommation recommandée = 65€/jour

d’eau chaude a 40°C Astuces

278 - i f =» Installez des mousseurs d'aau sur
COHAUITLES SV InTInS Hay I les robinets et un pommeau a faible

c'est -24% sur votre facture =oit -56€ par an débit sur la douche.

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement - Réduisez la durée des douches.
{1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408

Gbﬂﬂ'ﬂ* E C‘E

m Enﬂ\!-nlr plus sur _Ias bons réflexes d'économie d'énergie :

TEHIT PORIE MAA RERDY

AIDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 B0 | Dossier : 2021-08-010 Page 3/9



DPE Diagnostic de performance énergetique (iogement) p.4

Voir en annexe le descriptif détaille du logement et de ses équipements

Vue d’ensemble du logement

‘ iMurs

Plancher bas

A Toiture/plafond

Portes et fenétres

description isolation

Inconnu non isolé donnant sur 'extérieur

Donnant sur un local chauffe insuffisante

Inconnu non isclé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur 'extérieur

Plancher donnant sur un local chauffe

Plafond structure inconnu {sous combles perdus) non isole donnant sur l'extérieur
{Comble}

Porte(s) pvc opaque pleine

Fenétres battantes bois, simple vitrage

Vue d’ensemble des équipements

E Chauffage

%a. Eau chaude sanitaire

description

Convecteur electrique MFC, NF** et NF*** (systéme individuel)

Ballon électrigue & accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 50 L
Meant

Ventilation par ouverture des fenétres

Sans systeme d'intermittence

Pour maitriser vos consommations dénergie, la bonne gestion et 'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

$BED 0O

Chauffe-eau

Eclairage

Isolation

Radiateur

Ventilation

type d'entretien

Verifier la temperature d'eau du ballon (55°C-60°C) pour eviter le risgue de développement de la
[égionnelle (en dessous de 50°C).

Eteindre les lumieres lorsque personne n'utilise |a piéce.
Faire verifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.
Me jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Veiller @ ouvrir l2s fenétres de chague pigce trés regulierement

Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de |'immeuble.

AIDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 B0 | Dossier : 2021-08-010 Page 4/9



Diagnostic de performance énergetique (iogement) p.5

Des travaux peuvent vous permettre d’'amélorer significativement I'efficacité énergétigue de votre logement et
ainsi de faire des économies d'énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologigue. Le
pack | de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack  d’aller vers un logement trés
performant.

Si vous enavez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de votre logement
(woir packs de travaux ([ + ci-dessous). La rénovation performante par &tapes est aussi une alternative possible
(réalisation du pack | avant le pack { ). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études,
architecte, entreprise pénérale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votne projet et coordonner vos
fravaw.

Les travaux essentiels Montant estimé : 8100 & 12100¢
Lot Description Performance recommandée
Isolation des murs par I'intérieur.
I | Mu Avant d'isoler un mur, verifier qu'il ne présente aucune trace R>45m KW
d’humidite.
A Plafond Isolation I:IEI pi?f?nds par I"exterieur. . R> 7.5 m= KW
4k Travaux a réaliser en lien avec la copropriete
Remplacer le systéme de chauffage par une pompe a chaleur
ﬂ Chauffage empl i3 ey SCOP = 4
airfair.
‘..'ﬂ Ventilation Installer une VMC hygroréglable type B.
I% Lo Chatiide st Remplacer le systeme actuel par unappareil de type pompe a coP=3
o chaleur:
Les travaux a envisager Montant estimé : 500 & 700€
Lot Description Performance recommandée
Remplacer les fenétres par des fenétres double vitrage a isolation
renforcee.
b= 2 =
iy}l fowuE Travaux & réaliser en lien avec la copropriésé BN I e

Commentaires :
Meant

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme

AIDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 B0 | Dossier : 2021-08-010 Page 5/9



UFE  Diagnostic de performance énergétique (logement)

p.6

Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

Evolution de la performance aprés travaux

inge et @nte B marment parformant

avec travaux () + )
consemmation; 88 kwhim®/an
émissions: 1 kg CO2im*lan

avec travaux ([}

consommation: 68 kwh/im®jan
émissiona; 2 kg CO2im an

&tat actuel
consommaticen: 865 Kwhim®/an
emissions: 28 kg COZm"an

legement extrémemant peu performant

Dont émissions de gaz 3 effet de serre

avec travaux () + )
1 kg COZm™an

avec travaux ()
2 kg CO2m?fan

&tat actuel
28 kg CO2im*an

AIDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 B0 | Dossier : 2021-08-010

Préparez votre projet !

REPUBLIGUE
FRANCAISE

-"'_':I"-._
|l
CS:,.\*?J
Pour répondre & I'urgence climatique et
environnementale, la France 5'est finée pour
objectif d'ici 2050 de rénover ensemble des

logements a un haut niveaw de performance
- i
A court terme, 12 priorité est donnée & 1
suppression des énergies fortement emettrices
de gaz a effet de serre {fioul, charbon) et 3
I'éradication des npassoires énergétiquess d'ici
2028.
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DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristigues technigues du bien diagnostique renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentes
dans ce document. En cas de probléme, contactez |z personne ayant réalisé ce document ou Forganisme certificateur qui I'a certifiée
{diagnostigueurs.din.developpement-durable. gouv.fr).

Reference du logide] v lide ; LICIEL Dimgnaostics v [Motewur TribuEnergie: 1.4.22.15) Justificetifs fournis pour atablir |= OPE -
Reference du DPE - D2 1-08-010 Neant

Dmte de vizis= du bien  25008/2021

Irvariant fiscel du logement : 77

Reference de is percelle cadastrale © Section cadestrale Z 1B, Parcelle{s) n* 18,

Meéthode de caliul ulilisée pour I'établisement du DPE : 3C1-DPE 2021

Numéro & immatriculation de [z coproprieté - NJA

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations estimées et [es consommations

reelles :
Néant
Generalités
Donnée d'entrie Drigine de la donnée Valeur renseignée
Departement j:' Dhserve | mEnrne 83 Seine Saint Dends
Ahitude ® Donnee 2nligne 163 m
Type de bien :‘ brerve’f memme Appartement
Année da construction = Eztim= Avant 1048
Surface habitable du logement D brerye f metune 1658 m?®
Surface habitable de l'immeuble D Dbzerue f meziine 1800 mt
Hauteur moyenne sous plafond J:' trerye f mexore 25m
Enveloppe
Donnée d'entrie Origine de la donnee Waleur renseignée
Surface du mur B Observed mewre 5mt
2:.::::::““!““ e 2 oezerve f memrs I'exterieur
Mur 1 Mord BAmterisu mur P Dbeerve fmesure Inconnu
Isolation 2 bseryef memwne nan
Umurd (paroi incomnue) x Valeur per defs it 25WimtK
Surface du mur 2 Observed mewre Smt
:::-::::::D“I naon chaffe p Ea st Tt
Mur 2 Sud Materisu mur ) Dbeerve  mesurs Inconnu
salation 2 bserns  mexne nan
Umurd {peroi inconmue) x Valzur par defaut L5WimiK
Surfsce du mur D brerve S memne 5m*
z‘rci:tlu:u!ﬂun P p Diterve [ mesure un locel chauffe
Mur 3 Sud Matarisu maur ) o Inconnu
Isolation p Bzeve f el e non
Urmurd (paroi inconnue) x Valeur par defs ut 25WimiK
Surface dumur p heerine fimnetune 16 m?
::_;::::tln“! i D Ohemrva / maTurs un locsl chauffe
Mur 4 Quest Materiau mur B Choerve § memwrs Inconnu
Esalaticn J:' Dbterve fmezune non
WUmard (paroi inconnwe) x Valeur per defaut 25 WimiK
Mur 5 Est Surface du mur D Chtmrye / meurne Mimt

AIDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 B0 | Dossier : 2021-08-010
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Type de local non chauffe

des circulstions sans guverture directe sur 'extérisur

) T AR L

adjacent £ il —

Surface Ais D Oibserye § memurne 16m®

Etat izolation des parods Aiu p Cheerye [metnrne nan iscle

Surface Aue 2 Obzerve{ memwre &6m?

Etat izolation des parods Aue ,D Dibamrye ETLrE nan iscle

Mmteriau mur ;:I Obzerys [ mesuns Inconnu

Izalation £ Dbeerve f memwre nan

Umurd {parci inconnue) x Valeur par defaut 23 WimiK

Surface de plancher bas p Obeerve | metune 18 m*

Typ= de local hauffe r R

b:p-e A Bk e ):' Observe f metune wr locel chaufe
Plancher yoecnt

Type de pb p bgerye f mene Plancherincannu

Isolation: oui / mon f inconnue D Dbrmrys § mesirs nan

Surface de plancher haut j:' bperve [ mesgme 16 m*

Fﬂ_x oe ol non chatite £ Ohierve | memre I'exterieur [Camble]
Plafond edjncent

Type d= ph 2 Observe / meurs Plafond structure imconnu {en combles)

Isolation p Dbserve f, mesi e non

Surface de baies 2 berye f memnipe 17m*

Placemeant p Obzerye / mesime Mur 1 Nord

Orientetion des baies £ Observed meswre MNord

Type ouwerture (fenstre o ) ‘

battante. ) D brerye ExIrTE Fenetres battantes

Type devitrage £)  Dbserve | memre simple vitrage
Fengtre Nord

Inclinsison witrage j:‘ Dibserve f mesure wertical

Type menuierie (POC_) 2 Bais

Type de masgues proches J:' Obseref mexune Absence d= mesque proche

Type de masques lointaing ) Obeered i mesirs Mesque homogene

Hauteur = () p brerve f mesane 3D - 60"

Surfsce de porte ) Obeered | meziire 19m*

Placement p beerveJ mesonTe Mur 5 Est

Type de porte D Dbzerae/ mezins Parte opsque pleins
Porte -

Lomgueur Pont Thermique J_J trerve f menre GBm

Posiionnement de la . CRe

g £ Obesresf matura B r interieur

menuiserie

Lergeur du dormant menuiserie ,‘I:' Dibzeres § mezune Lp:5cm

Type de pont thermique D bserie [ mesiine Mur 1 Mord § Fenétre Nord

Type isalation P Obeervef mesure nan isole
Pont Thermigue 1 Eomgusar du PT p Gbzeree [ metrne 54m

Lengeur du dormant menuis=ris D Ep5em

0

Lp

Prsition menuiseries

BU v interizur

Systemes
Donnée d'entrée Origine de Ia donnee Waleur renseignee
Type de ventilation p Obaerne [ mezwre Wentilation per ouverture dec fenetres
Wentilation Fapades exposees j:' bsepne | mesre plusizurs
Logemeant Traversant D Cheeria | mezure nan
Type dinstallstion de chauffage p bre e menne Installation de chauffage simpls
Type generateur ) Observd f mesine Electrigue - Convecteur electrique MFC, NF*® et NF***
Année installation genereteur ¥ Valeur perdéfaur Avant 1948
Chauffage Enargie utilizee D Dibzeras / meziire Electripue
Type emetteur 0 brerve f mezure Convecteur electrique NFC, NF** et NF=**
Annes inctallation smetteur j:' Obrervs [/ meurs Inconnue
Type de chauffage J:' haerve /[ mMesiine divise

AIDIAGNOSTICS | Tél : 06 60 66 93 B0 | Dossier : 2021-08-010
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Equipsment intermittence

Sans systeme d'intermitt=nce

Nombre de rivesux desservis

1

Type genereteur

Electrigue - Ballon slectrigue & accumulstion vertical [sutres categaris ou
inconmnue]

Esu chawude sanitaire

Annee installation generateur Veleur per defaut Avant 1248
Energie utilizee bamrye 12 Electrigis=
Cheudiere murale Obserye f mesune nan

Type de distribution

production valume hebitsble trevers=nt des pieces slimentees contigués

Type de production

eocumulation

Vaolume de stockage

Reférences reglementaires utilisées :

tolikolRelkelbolb. dhoTholke)

soL

Article 1134-2-2 du CCH, decret n® 2011-807 du 5 juillet 2011, arrétés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif a la transmission des
dizgnostics de performance énergétigue a 'Agence de "environnement et de la maitrise de 'énergie et relatif a l'utilisation réglementaire des
logiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrétés du 31 mars 2021décretr 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114,
2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-3.a8 6 ; Lol 2004-1334 art L134-1 8 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 a5 du CCH et loi grenelle 2

n"2010-786 du juillet 2010.

Motes ; Le présent rapport est etabli par une personne dont les compétences sont certifiées par Ginger Cated 12 avenue Gay Lussac ZAC LA
CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT [détail sur www info-certif fr)

Informations société : AIDIAGMOSTICS 3, rue Jean Mermoz 94510 La Queue en Brie

Tél_: 06 60 66 93 B0 - N*SIREM - 502 416 977 - Compagnie d'assurance - ALLIANZ n® B08 109 098
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